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AASHTO  Asociación Oficial Americana de Carreteras y 
Transportes. 
 
Acera Espacio más elevado que la capa de rodadura donde 
circulan los peatones. 
 
Acero de refuerzo  Cantidad de acero requerido para un esfuerzo 
determinado. 
 
ACI     Instituto Americano del Concreto. 
 
Aforo Medición del volumen de agua que lleva una 
corriente por unidad de tiempo. 
 
Agua potable Agua que es sanitariamente segura y agradable a los 
sentidos. 
 
Caudal   Volumen de agua que pasa por unidad de tiempo. 
 
Conducción  Infraestructura utilizada para conducir el agua desde 
la fuente al tanque de distribución. 
 
Cota de cimentación Altura donde se construyen los cimientos referidos a 




Cota piezométrica Altura de presión de agua que se tiene en un punto 
dado. 
 
Deslizamiento Fuerza que tiende a deslizar horizontalmente el 
muro. 
 
Diafragmas  Unidades usadas para evitar la deformación de vigas 
en la superestructura. 
 
Empuje   Fuerza ejercida por el suelo a la estructura. 
 
EPS     Ejercicio Profesional Supervisado. 
 
Estribo  Muro que soporta a la superestructura y transmite su 
peso al suelo. 
 
Fuente    Manantial de agua que brota de la tierra. 
 
Fuerza de sismo  Carga que es inducida por un sismo y que provoca 
esfuerzos en la subestructura. 
 
Impacto  Carga provocada por el ingreso del camión 
estandarizado sobre la superestructura. 
 
Losa Elemento estructural, plano que soporta directamente 
las cargas y las transmite al estribo. 
 
Pérdida de carga Disminución de presión dinámica debido a la fricción 
que existe entre el agua y las paredes de la tubería. 
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Presión   Fuerza o carga por unidad de área. 
 
Puente Estructura que permite pasar el tráfico de un punto a 
otro, a través de cualquier interrupción. 
 
Sobrecarga  Carga adicional a la aplicada, que se toma como 
factor de seguridad. 
 
Subestructura Es un conjunto de elementos, que han sido 
diseñados para soportar la superestructura de un 
puente y transmitir las cargas al suelo. 
 
Superestructura Conjunto de elementos, diseñados para soportar las 
cargas de tráfico y transmitirlas a la subestructura. 
 
Volteo  Es el momento de la fuerza horizontal, que tiende a 











El trabajo que a continuación se presenta contiene el resultado del 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), realizado durante seis meses en el 
municipio de Tecpán, Chimaltenango. 
 
Para el efecto se desarrollaron dos proyectos:   
 
 Diseño de puente vehicular para el caserío Xetonox 
 
Se diseñó un puente vehicular, de doble vía, de 12,00 m de largo por 7,20 m 
de ancho, para soportar la carga de un camión HS20 – 44; la superestructura 
será de concreto armado y la subestructura de igual manera. Para el análisis se 
utilizó la teoría de esfuerzo último, las Normas AASHTO y del ACI. También se 
incluyó el presupuesto y planos. 
 
 Diseño de abastecimiento de agua potable para la aldea Caliaj lado este 
 
Se realizó el diseño de abastecimiento de agua potable que contiene 4,21 
km de línea de conducción y 4,35 km de línea de distribución, con todas las 
obras de arte requeridas para su funcionamiento, serán en su mayoría de 
concreto armado, con las especificaciones de los materiales a utilizar. El 













Diseñar el puente vehicular para el caserío Xetonox y el sistema de 
abastecimiento de agua potable para la aldea Caliaj lado este. Ambos proyectos 




1. Realizar el diseño que facilite la circulación vehicular y peatonal con base 
al puente diseñado. 
 
2. Concientizar a las personas para el buen manejo y uso de dicho puente, 
para que tenga un período de vida útil mayor al de diseño. 
 
3. Dimensionar mejor el ancho de puente, dejando espacio suficiente para 
banquetas y que las personas tengan una mejor circulación y seguridad 
al momento de cruzar. 
 
4. Contribuir con los habitantes de Caliaj para que tengan suficiente agua 
para las necesidades diarias, tanto de consumo como de aseo personal, 
aunque también con capacidad para trabajos de riego. 
 
5. Buscar la mejor ubicación de la línea de distribución para evitar pérdida 











Los proyectos que a continuación se presentan, son el resultado del 
estudio de una serie de necesidades que se tienen en el municipio de Tecpán y 
sus diferentes aldeas y caseríos, y con la realización del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) se pretende ayudar a dichas comunidades, realizando los 
diferentes estudios requeridos para la implementación de los proyectos de 
infraestructura. 
 
En coordinación con las autoridades municipales y con base a encuesta 
realizada, se determinó la necesidad de contar con un plan de proyecto para un 
puente vehicular que le permita a la población del caserío Xetonox un medio de 
accesibilidad a poblados próximos, empleando menos tiempo y recursos; 
además de la mejora en la necesidad y calidad de abastecimiento de agua para 
los habitantes de la aldea Caliaj, específicamente en el lado este. 
 
El puente se desarrolla con la idea de comunicar la aldea de Panabajal 
con el caserío Xetonox, así como también la aldea de Panimacoc que son de 
las tres comunidades principales en esta región y en dónde la actividad agrícola 
es una de las mayores fuentes de ingreso, por eso es necesario realizar este 
proyecto que tiene a bien facilitar el acceso a camiones de gran tamaño y 
cargas específicas para la correcta circulación. 
 
El abastecimiento de agua en la aldea Caliaj, se debe al crecimiento 
poblacional que ha sufrido durante los últimos quince años, siendo necesario 
ampliar la red para que cada usuario reciba la misma dotación del vital líquido 














Municipio: Tecpán, cuyo nombre es una geonomía mexicana formada de 
tec, apócope de teculli (soberano); y de pan, proposición locativa que equivale a 
residencia, palacio. Palacio del Soberano o Residencia del Soberano o 
Monarca.   
 
Se encuentra a 89,5 kilómetros desde la ciudad capital, con categoría de 
cabecera municipal ciudad, cuenta con una extensión de 247,90 kilómetros 
cuadrados a una altura de 2 286 metros sobre el nivel del mar. 
 
División Político-Administrativa: 1 ciudad, 34 aldeas y 26 caseríos. 
 
1.1.1. Ubicación y localización 
 
Tecpán Guatemala pertenece al  departamento de Chimaltenango, y está 
ubicada en la cordillera de los Andes, dentro del Altiplano Central de la 
República, tiene una extensión territorial de 247,90 km2. Nombre geográfico 
oficial Tecpán Guatemala. Colinda al norte con Joyabaj (Quiche); al este con 
Santa Apolonia y Comalapa (Chimaltenango); al sur con Santa Cruz Balanyá y 
Patzún (Chimaltenango); y al oeste con Chichicastenango (Quiché), San Andrés 
Semetabaj y San Antonio Palopó (Sololá), entronca con la carretera 
interamericana CA-1 aproximadamente a 0,5 km del parque central. 
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Fuente:   Dirección Municipal de Planificación de Tecpán, Chimaltenango 
 
1.1.2. Historia del pueblo 
 
Tecpán Guatemala, municipio del departamento de Chimaltenango, fue la 
primera capital de Guatemala, lugar histórico por haber florecido allí el reino 
Cakchiquel, la raza o etnia que predomina en este territorio. El idioma 
predominante en el municipio es el Cakchiquel (aunque esto se está perdiendo 
y cambiando por el uso del español), donde el conquistador Pedro de Alvarado 
fundó la primera ciudad de Guatemala con el nombre de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, lugar donde los Cakchiqueles llamaban Iximché, y 
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los indios mexicanos dieron el nombre de Tecpán Quauhtemallan, de donde 
derivo el nombre que hoy conlleva la ciudad.  
 
Fue elevada a categoría de ciudad el 24 de julio de 1 524, convirtiéndose 
en la sede del gobierno colonial, título que ostentó hasta el 22 de noviembre de 
1 527 cuando Jorge de Alvarado la traslado al Valle de Almolonga, los indios se 
refirieron a Tecpán como Tinamit, mientras que Iximché sigue siendo para ellos 
Ohertinamit u Ojertinamit que significa ciudad antigua o primitiva. Tecpán no 
tiene la antigüedad de otros pueblos, pertenece al período hispánico, se cree 
que fue residencia de los Cakchiqueles de Iximché, después que Pedro de 
Alvarado quemó la ciudad en 1 526. Bernal Días del Castillo, en sus escritos 
menciona a Iximché como Guatemala la Vieja. Los españoles la llamaron San 
Francisco de Guatemala. 
 
1.1.3. Actividades a las que se dedica 
 
El día jueves de cada semana se celebra el día de mercado, en el cual se 
lleva a cabo las principales transacciones comerciales llegando al municipio 
productos agrícolas y tejidos, especialmente de sus diferentes aldeas y pueblos 
vecinos.  Esta plaza sé considera una de las más importantes de la zona ya que 
observa gran cantidad de vendedores y compradores y se efectúa en la plaza 
central, parque central, algunas calles principales y unos pocos en el interior del 
mercado municipal ya que este desde hace aproximadamente veinte años se 
edificó.  
 
Además del día jueves, se observa el inicio del comercio el día miércoles 
por la tarde, cuando llegan los comerciantes a ubicarse en sus puestos y el día 
domingo.  Así como durante los días de la semana, tiendas y abarroterías 
permanentes que ofrecen al vecindario artículos de consumo diario.  También 
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cuenta con agencias bancarias, agencias de aparatos eléctricos, cafeterías, 
comedores, restaurantes, hoteles, hospedajes, carnicerías, librerías, café 
internet, panaderías, farmacias, venta de fertilizantes y veterinarias. 
 
La mayor parte de la comercialización está a cargo del grupo étnico 
indígena, cada vendedor paga a la Municipalidad un arbitrio dependiendo del 




El clima promedio a la clasificación de Thornthwaite, corresponde a la 
unidad templado con invierno benigno y húmedo con invierno seco (B b B1). 
Ecológicamente el área presenta una zona de vida de bosque húmedo, 
montaña baja subtropical [bmh-mb (b)] en toda la región. La mayor parte del 
año es de carácter frío, especialmente los meses de octubre, noviembre y 
diciembre con biotemperaturas de variaciones entre 5,5 °C a 20,6 °C. como 




Los recursos hídricos en Tecpán son abundantes si consideramos la 
disponibilidad de agua por habitante, sin embargo se producen períodos de 
escasez en determinadas épocas del año, y en determinados locales. Debido a 
su posición geográfica, Guatemala se encuentra en el tránsito de los vientos 
húmedos que se originan en el Mar Caribe y en el océano Pacífico; y por su 
cercanía con las fuentes de humedad, la precipitación en el país es abundante 




Cuenta con los ríos Motagua, Agua Escondida y Coyolate; cuyos ríos 
nacen del cerro Tecpán formando la microcuenca de la zona, estos ríos son 
fuentes importantes de agua para la población del municipio de Tecpán, 
además de una precipitación promedio anual de 1 300 mm. 
 
Tabla I. Ubicación de captación y comunidades  beneficiadas 
 
No. Nombre de la cuenca Comunidad 
01 Río Zulia Caquixajay 
02 Río Zulia Pachaj, Pachalí 
03 Río Chinimayá Barrio Patacabaj, Tecpán 
04 Río Chinimayá Colonia Las Flores, Tecpán 
05 Río Chinimayá Barrio Patacabaj, Tecpán 
06 Río Chimachoy Caquixajay 
07 Afluente de río Agua     
Escondida 
Agua Escondida 
08 Río Agua Escondida La Cumbre, Panimacoc, Tecpán 
09 Río Agua Escondida San José Chirijuyú, Vista Bella 
10 Río Motagua Tecpán Guatemala 
11 Río La Giralda  Tecpán Guatemala 
12 Río Chinimayá Potrerillos 
 




El suelo está cubierto de montañas y estas se encuentran conglomeradas 
formando cadenas o sierras. La cordillera de Los Andes atraviesa el territorio 
ubicándose el municipio al pie, tomando el nombre de Sierra Madre. En el 
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municipio de Tecpán Guatemala a las montañas que se generan de la Sierra 
Madre se les denomina con el nombre de Montañas de Tecpán. Estas 
montañas son consideradas por la legislación de Guatemala como áreas 
protegidas, ya que su flora es propulsora de la vida animal silvestre, asimismo, 
de los seres humanos del municipio de Tecpán y municipios aledaños. Son la 
fuente de nacimientos de agua que es canalizada hacia municipios bajos del 
lugar.  
 
En estas montañas existen variedad de riachuelos y la Laguna Seca. La 
intervención de la mano del hombre en su transformación se puede observar en 
diversos puntos de la cabecera municipal. Se observan espacios desmochados 
a lo largo de la montaña, con siembras de maíz u otros productos, desdibujando 
la belleza del paisaje natural que en el pasado no muy lejano fue el orgullo de 
los habitantes tecpanecos. 
 
1.1.7. Producción agrícola 
 
Aptitud de los suelos para la actividad agrícola y forestal debido a 
encontrarse entre alturas de 1 750 y 3 000 msnm. Según Simmons et al       
(1959) son ocho las series de suelos que hay en el municipio la serie de 




De los censos realizados en 2009 y 2011 se estima un total de 83 434 
habitantes, siendo en su mayoría mujeres con un 51,31 % y los hombres con un 







La mayor parte de la población sabe leer y escribir, el 40 % son personas 
con estudios de primaria y secundaria, el 35 % son profesionales graduados a 
nivel medio, un 10 % son profesionales y estudiantes universitarios, el 15 % son 














2.1. Descripción del proyecto 
 
Se diseñó un puente de 12,00 m de largo y 7,20 m de ancho, que se 
compone de dos vías de 2,77 m y banquetas laterales de 0,77 m para 
comunicar la aldea de Panimacoc con el caserío Xetonox y la aldea de 
Panabajal. 
 
Los planos entregados contienen el diseño para soportar la carga de un 
camión tipo HS20 – 44, donde tanto la superestructura con la subestructura 
serán de concreto armado. 
 
2.2. Consideraciones generales 
 
Se tendrá a bien verificar y estudiar las condiciones necesarias de diseño 
que ayuden al funcionamiento correcto del puente, el cual tendrá una vida útil 
estimada de 75 años según cálculos derivados de AASHTO 2004. 
 
2.2.1. Estudios topográficos 
 
Es uno de los principales pasos para el diseño de cualquier estructura, 
cuyo fin es obtener un panorama exacto de las características del terreno  
donde se ubicará la estructura a través de las curvas de nivel y el perfil del 








Usando el método de conservación del azimut, tomando en cuenta la 
mayor parte del terreno posible, con 100 m río arriba, 100 m río abajo y 50 m a 
los lados de la dirección de la corriente en el tramo indicado. Indica la geometría 
del terreno en estudio en una superficie plana, prescindiendo de su relieve. Se 
utilizó el teodolito marca Sokkisha BT-20 con precisión de 20 s y trípode de 
madera, estadal de madera de 4 m, plomo centro de 25 lb, cinta métrica 




Utilizando nivelación taquimétrica y verificando con un nivel de precisión a 
los puntos de sumo interés, para obtener curvas de nivel con el fin de ubicar 
con base a la crecida máxima la altura del puente y la longitud del mismo. 
 
2.3. Estudios hidrológicos e hidráulicos 
 
Los puentes ubicados en el cruce con un curso de agua deben ser 
diseñados de modo que las alteraciones u obstáculos que estos representen 
ante el curso de agua sean previstos y puedan ser admitidos en el desempeño 
de la estructura a lo largo de su vida útil o se tomen medidas preventivas. 
 
En el caso de puentes sobre cursos de agua, la información sobre la 
geomorfología y las condiciones del subsuelo del cauce y alrededores son 






Las crecientes en un río pueden dividirse en tres tipos: 
 
 Crecida normal: la que mantiene el río en época de estiaje. 
 
 Crecida máxima: máxima avenida que cabe esperar, teniendo en cuenta 
todos los factores geográficos, meteorológicos, hidrológicos y geológicos. 
Es la que se toma como base para el diseño y cálculo de la altura del 
puente, generalmente se coloca la superestructura a dos metros de la 
creciente máxima por razones de seguridad. 
 
 Crecida máxima extraordinaria: es la que ocurre cuando se da un 
fenómeno natural (tormentas o paso de huracanes). 
 
Criterios básicos para el análisis: 
 
Se considera como avenida al estado que tiene una corriente de agua en 
el momento en que el caudal, el cual ha aumentado, pasa a ser mayor que 
cierto valor habitual o específico. 
 
Del análisis de predeterminación de avenidas por cualquier método 
establecido se obtiene un dato aproximado del caudal máximo que tiene una 
probabilidad determinada de ocurrir en cierto número de años. 
 
Se deberá tener sumo cuidado al seleccionar un período término medio el 
cual ofrezca el máximo de seguridad posible al costo mínimo posible, ya que 
mientras más grande sea este período, la probabilidad de ocurrencia será 
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menor y los caudales obtenidos serán mayores y por ende las obras a 
construirse serán más seguras, por lo tanto más costosas. 
 
Existe un criterio generalizado, excepto en contados casos en los que los 
puentes no deben proyectarse para áreas de crecidas extraordinarias, como las 
que se producen en períodos de 30 años o más; ya que cuando ocurren este 
tipo de crecidas el agua inunda grandes zonas de terreno y el desbordamiento 
impide el tránsito, por ende ¿qué sentido tiene un puente si no se puede 
transitar por los caminos y calles? Por lo tanto es recomendable que se realice 
un diseño con un nivel de crecidas con poca probabilidad. 
 
En base a los criterios anteriormente establecidos, para este proyecto se 
tomará un período de retorno de 50 años para una crecida como la ocurrida 
durante la época de la tormenta tropical Mitch del 1998. Para lo cual el tirante 
propuesto se basó en rastros dejados por las crecidas anteriores y la 
información de las personas del lugar. 
 
Para el cálculo del caudal se pueden considerar los existentes entre varios 
métodos, de los cuales se pueden mencionar: aforo directo con molinete, 
vertederos, volumétrico, aforo químico, sección – pendiente, entre otros, ya que 
estos métodos analizan el caudal de una crecida normal. Para el diseño es 
necesario calcular el caudal de crecida máxima con un periodo de retorno 
específico, por lo que se utilizará el método racional con un periodo de retorno 

















Q = caudal pico de la escorrentía de una cuenca de área A 
I   = intensidad constante, igual al tiempo de concentración 
C = coeficiente de escorrentía, valor comprendido entre 0 y 1  
 
Para esta fórmula se debe utilizar el caudal en m³/s, la intensidad en mm/h 
y el área en km². Los datos mostrados a continuación son una aproximación a 
los datos proporcionados en las tablas de valores del INSIVUMEH para la 




A = 0,88 km²   
 
Según características generales de la cuenca, esta se encuentra en tierra 
agrícola, con una pendiente promedio de 3 % que es < 5 % y la capacidad de 
infiltración es media por lo que el coeficiente de escorrentía es C = 0,50. 
 












L = longitud del cauce = 446,46 m 





= 7,76 min 
 









iTr = intensidad de lluvia (mm/h) 
A, B y n = parámetros de ajuste proporcionados por el INSIVUMEH 
 





= 218,98 mm/h 
 
2.3.2.1. Cálculo del caudal 
 
Q =
0,50 ∗ 218,98 ∗ 0,88
3,6
= 26,76 m³/s 
 
El caudal obtenido servirá para determinar la crecida máxima a través de 
HEC-RAS con lo que luego se determinará la altura mínima del puente. 
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Uso de HEC-RAS: 
 
Para este proyecto se utilizó el programa HEC-RAS para realizar el 
estudio hidrológico.  
 
¿Qué es HEC-RAS?, se estudia un tramo determinado de un río y se 
quiere saber hasta dónde llegaría el agua si el caudal alcanzará cierto valor. 
¿Será suficiente el cauce principal? ¿Hasta qué altura? ¿O serán inundadas las 
áreas próximas, y en qué extensión? 
 
La respuesta, para un caudal determinado, dependerá de la forma del 
cauce, de la pendiente y de su naturaleza (tipo de materiales y presencia de 
vegetación). El problema se complica si existen puentes u otro tipo de obras, o 
si deseamos saber qué sucedería si se construyera un puente, una 
canalización, etc. 
 
El problema consta de dos partes bien diferenciadas:  
 
 Evaluación del caudal  
 
Normalmente queremos evaluar el efecto producido por un  caudal 
máximo, por ejemplo, con un período de retorno de 50 años. Ese dato de 
caudal puede obtenerse mediante el método racional y los datos necesarios 
proporcionados por el INSIVUMEH.  
 
 Evaluación del área inundable  
 
Como hemos indicado, la sección que ocupará un caudal determinado y 
las áreas del valle que serán inundadas dependen de la geometría del cauce, 
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de la pendiente y de otros factores. La sección correspondiente a un cierto 
caudal se puede evaluar mediante la fórmula de Manning o similar,  a partir de 
la sección evaluar la altura del agua y a partir de esta hacer una estimación de 
las áreas que serán inundadas. 
 
Pero el método idóneo para abordar esta parte del trabajo es mediante el 
programa HEC-RAS.  
 
Este programa se utilizó en sustitución al método de sección-pendientes 
utilizado tradicionalmente. 
 
Los pasos para realizar el estudio por medio de HEC-RAS son: 
 
 Introducir las secciones transversales obtenidas del estudio topográfico 
 Introducir el periodo de retorno y la pendiente del terreno 
 Solicitar al programa realizar la evaluación 















Resultados obtenidos por HEC-RAS: 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de HEC-RAS. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de HEC-RAS. 
18 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de HEC-RAS. 
 
Análisis de resultados: 
 
Con un caudal máximo de 26,76 m³/seg la elevación del cauce aumenta 
de 987,39 m a 988,77 m, haciendo una diferencia de elevación de 1,38 m, por 
lo que la superestructura del puente debe de estar a una elevación mínima de 
990,77 m, dejando así una distancia de 2,00 m entre la crecida máxima y la 
superestructura del puente. 
 
2.4. Estudio del suelo 
  
 Sirve para establecer las características del suelo, como la estratigrafía, 
la identificación y las propiedades físicas y mecánicas para el diseño de una 
cimentación estable. Para esto se tomó una muestra de suelo de 1 pie3 no 
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alterada, ensayado luego en el laboratorio de suelos de la Faculta de Ingeniería, 
específicamente en el Centro de Investigaciones de Ingeniería (CII), dando los 
siguientes datos:  
 
2.4.1. Granulometría  
 
Este ensayo consiste en clasificar las partículas de suelo por tamaños 
representándolos luego en forma gráfica. 
 






















Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería (CII - USAC). 
 
2.4.2. Límites de Atterberg 
 
Sirve para determinar, las propiedades plásticas de los suelos. Los límites 
de consistencia de los suelos, están representados por el contenido de 
humedad. 
 








2.4.3. Triaxial  
 
Este ensayo proporciona el ángulo de fricción interna y la cohesión del 
suelo en estudio, que se utiliza para determinar el valor soporte del suelo. 
 




Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería (CII - USAC). 
 





) ∗ Cu ∗ Nc + γ ∗ Df ∗ Nq + (
1
2
) ∗ γ ∗ B ∗ Nγ 
 
Resultados de laboratorio: Cu = 4,62 T/m², Ø = 22,94° y ϒ = 1,16 T/m³ 
Datos: base = 3,00 m, Df = 3,60 m y F.S. = 3.  
 
Según Ø = 22,94° → Nc = 17,08, Nq = 8,23 y Nɤ = 7,81 
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) ∗ 4,62 ∗ 17,08 + 1,16 ∗ 3,60 ∗ 8,23 + (
1
2
) ∗ 1,16 ∗ 3,00 ∗ 7,81 
 








= 33,52  T/m² 
 
Este resultado es para un cálculo de falla general, pero se puede tomar 
como referencia el cálculo por falla local que hace una reducción en los valores 
de Cu y Ø usando las ecuaciones siguientes: 
 
c" = 0.67c = 0.67(4.62) = 3.10 T/m2 
 
∅ = tan−1(0.67 tan ∅) = tan−1(0.67 tan 22.94) = 15.83° 
 
Según Ø = 15,83° → Nc = 11,53, Nq = 4,27 y Nɤ = 2,99 
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Usando esos valores y los cálculos anteriores, obtenemos un valor soporte 
de suelo de 18,85 T/m² ya incluido el factor de seguridad.  
 
Por lo que podemos diseñar con un valor conservador de 25 T/m² según 
materiales comparados con AASHTO 2004 en la Tabla C10.6.2.3.1-1. 
 
2.5. Métodos de análisis estructural 
 
Se puede utilizar cualquier método de análisis que satisfaga los requisitos 
de equilibrio y compatibilidad, y que utilice relaciones tensión-deformación para 
los materiales propuestos. Entre uno de estos métodos se puede incluir al 
método de las líneas de fluencia.  
 
2.5.1. Método de las líneas de fluencia 
 
Considerando la forma en que actúan las cargas en una estructura vemos 
que se pueden clasificar en cargas muertas y cargas vivas.  La carga muerta, 
siempre estará presente en la vida útil de la estructura y producirá sobre esta 
efectos constantes. La carga viva fluctúa tanto en posición sobre la estructura 
como en su duración produciendo efectos variables en ella. 
 
2.6. Datos y bases de diseño 
 
En ambos lados del puente se logra estimar un ancho de camino de 5,90 
metros sin incluir el espacio libre entre línea de corriente de lluvia, ya que el 
lugar tiene una pendiente de 20 % aproximadamente paralela al paso, según 
pobladores el tipo de camión que circula por el lugar sería uno de dos ejes con 




Por razones de funcionalidad y seguridad, se tomará como base para el 
diseño, un camión tipo HS20 – 44. 
 
Sobrecarga    HS20 – 44 
Ancho útil    5,54 m 
Luz útil    11,20 m 
Resistencia del concreto  f`c = 281 kg / cm² 
Resistencia del acero  fy = 4 200 kg / cm² 
Peso del asfalto   Wa = 2 100 kg / m
3  
Peso del suelo   Ws = 35 000 kg / m
2  
Peso del concreto armado  Wc = 2 400 kg / m³ 
Capacidad soporte del suelo   25,000 T / m² 
Luz total    12,00 m 
Ancho total    7,20 m 
 
2.7. Diseño de la superestructura 
 
Losa de concreto reforzado con espesor de 0,20 m, dado que el AASHTO 
9.7.1.1 recomienda no menos de 0,18 m, 4 vigas principales, 2 diafragmas 
exteriores y una interior; banquetas laterales, barandal de concreto armado y 
pasamanos de tubo HG para protección de los vehículos y el peatón. 
 
2.7.1. Diseño geométrico 
 
Se tomó en consideración el ancho de camino existente y el crecimiento 
poblacional del caserío para definir el alineamiento horizontal y perfil 
longitudinal del eje en los tramos de acceso, además de la calzada y cunetas de 




De lo anterior se propone una geometría como la mostrada en la figura 7, 
que incluye tubos de drenaje en ambos extremos para la evacuación de agua 
que no afecte la superestructura. 
 
Figura 7. Geometría de la superestructura 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.7.2. Diseño de losa 
 
La sección transversal no es menor que el ancho de acceso al puente, es 
de un solo tipo y tiene como pendiente mínima el 2 % (2 cm / m) para los 
elementos de drenaje, tendrá un espesor mínimo de 0,20 m y una longitud 
límite justificado dentro de la geometría del puente y los accesos. Además 
cuenta con elementos de protección tipo baranda con tubo galvanizado de 2 
pulgadas de diámetro. 
 
Las barandas se diseñaron de tal forma que sean seguras, económicas y 
estéticas para proteger al tráfico y a los peatones, por lo tanto tienen una altura 
de 1,06 m y un ancho de 0,17 m. 
 
2.7.2.1. Cálculo del espesor 
 
Basado en las Normas AASHTO, y de la tabla 2.5.2.6.3.1 se obtiene: 















= 0,188 ≈ 0,20 m 
Donde:  
 
t = espesor de la losa 
S = luz libre entre vigas 
 
 Como el resultado es de 0,188 m, se diseñará la losa con un peralte de 
0,20 m para mantener las especificaciones de la AASHTO. 
 
2.7.2.2. Cálculo de momentos 
 
El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en que 
medida existe capacidad en una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el 
estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto.  
 
2.7.2.2.1. Momento debido a la carga 
muerta 
 
Para la carga muerta se toman en cuenta todas las partes que conforman 
la losa, es decir, el peso propio de la estructura, incluyendo por razones de 
seguridad el peso de una capa de asfalto para protección de la losa y el peso 
que proporciona el barandal más los pasamanos de tubería galvanizada. Ver 
ACI 318-05, sección 8.3.3. 
 
Wlosa = 480 kg/m 
Wbaranda = 15 kg/m 
Wasfalto = 105 kg/m 
























Wcm = carga muerta última 
L = luz libre entre vigas 
 
Dados los resultados, el momento por carga máxima es: 
 
Mcm = 163,35 kg∙m 
 
2.7.2.2.2. Momento debido a la 
sobrecarga 
 
La sobrecarga es de 145 000 N estimada por la AASHTO 3.6.1.2.2 para el 









S = luz libre entre vigas (pie) 
Wcv = peso del eje más pesado (lb) 







] ∗ 16 000 = 3 161,60 lb ∙ pie ≈ 437,01 kg ∙ m 
 
2.7.2.2.3. Momento debido al impacto 
 
La carga de impacto es un incremento en el momento producido por la 
carga viva, debido a que al ingresar un camión al puente lo hace de forma 
violenta, de aquí el método de las líneas de fluencia. Tiene que ser menor o 








I  = fracción de impacto, siendo Imax = 30 % 







Como 38,3 % > Imax entonces utilizar Imax = 30 % 
 
MI = I ∗ Mcv = 0,30 ∗ 437,01 = 131,10 kg ∙ m 
 
2.7.2.2.4. Momento total 
 
Mu = 1,30 [Mcm +
5
3
(Mcv + MI)] = 1,30 [163,35 +
5
3
(437,11 + 131,13)] 
 
Mu = 1 443,46 kg ∙ m 
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2.7.2.3. Chequeo de peralte 
 
De acuerdo a la especificación ACI, se procede a calcular el peralte 













Mu = 1 443,46 kg · m    
Ø = 0,90 
fy = 4 200 kg / cm²     
f’c = 281 kg / cm² 
b = longitud unitaria = 100 cm   




0,90 ∗ 0,0277 ∗ 4 200 ∗ 100 (1 − 0,59 ∗ 0,0277 ∗
4 200
281 )
= 0,43 cm 
 
 Determinado el peralte mínimo, este debe ser menor que el canto eficaz, 
siendo este: 
 
Canto eficaz = espesor total – recubrimiento 
 




2.7.2.4. Cálculo del refuerzo As para momentos de 
flexión 
 










b = 100 cm    
d = t = 17,5 cm 
Mu = 1 443,46 kg ∙ m   
f’c = 281 kg / cm² 
fy = 4 200 kg / cm² 
 
As = (100 ∗ 17,5 − √(100 ∗ 17,5)2 −





) = 2,22 cm2 
 
Determinando el Asmin y Asmáx se verificará si el As está en el rango. 












b = 100 cm    
d = 17,5 cm 
fy = 4 200 kg / cm²   
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f’c = 281 kg / cm² 
 
Área de acero máxima: 
 
Asmáx = ρmáxbd 
 









β1 = 0,85 (f´c ≤ 281 kg / cm
2)   
Es = 2,06 x 106 
Ф = 0,90 kg / cm2 
 
ρbal = 0,90 ∗ 0,85 ∗ 2,06X10
6
0,003 ∗ 281





ρbal = 0,0305    
ρmáx = 0,5 ρbal 
Asmax= ρmáx b d  
  







Las Normas ACI indican lo siguiente: 
 
Asmin ≤ As ≤ Asmax 
 
 Dado que no cumple, puesto que el área mínima es mayor que el área 
calculada, se usara el valor del área de acero mínima (Asmin = 5,88 cm
2). Con 
esta cantidad de acero soporta un momento de 1 443,46 kg ∙ m. 
 
2.7.2.5. Cálculo de As de repartición 
 
Se coloca área de acero para suministrar distribución lateral de las cargas 
vivas concentradas, ubicándolo transversalmente a la dirección del refuerzo 
principal en todas las losas. 
 
Distribución de varillas 
 
La separación entre varillas no deberá ser mayor que el espaciamiento 
máximo. El espaciamiento máximo:  
 
2 ∗ t = 2 ∗ 0,20 = 0,40 m 
 









S = espacio entre varillas 
Av = área de la varilla 
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= 21,94 cm 
 
 Respetando el espaciamiento máximo y el dato obtenido, usar varilla 
No.4 G60 @ 25 cm (cama inferior). 
 
2.7.2.6. Cálculo de As por temperatura 
 
Según especificación ACI 318-05 7.12, el área total de refuerzo 
suministrado será al menos de 2,64 cm² / m, en cada dirección. El refuerzo por 
temperatura se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 Refuerzo transversal cama superior 
 
Astemp = 0,002 ∗ b ∗ t = 0,002 ∗ 100 ∗ 20 = 4 cm








= 32,25 cm 
 
Con el dato obtenido, se puede ver que chequea el dato y cumple la 
especificación. Utilizando varilla No.4 (1,29 cm2) se distribuye de la manera 
siguiente: Usar 1 varilla No. 4 G60 @ 30 cm, en ambos sentidos. 
 
 Refuerzo longitudinal para cama superior y cama inferior 
 
De acuerdo a la AASHTO 9.7.3.2 se recomienda que no sobrepase un        










S = espaciamiento entre vigas en pies (5,41 pies = 1,65 m) 
FL = factor longitudinal (FL ≤ 0,67) 
FL = 94,59 > 67 % 
 
El cálculo sobrepasa la cantidad de acero longitudinal normalizado, 
entonces se toma el 67 % del área de acero. 
 
As = 0,67 ∗ 5,88 = 3,94 cm2 
 








= 32,74 cm 
 

















Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.7.3. Diseño del barandal y la acera 
 
La mínima altura de las barandas por ser también de peatones deberá 
ser de 1,06 m, medidos a partir de la cara superior de la acera. El cordón 
barrera tiene una separación de 0,06 m y una altura de 0,20 m según AASHTO 
13.8.1 
 
2.7.3.1. Diseño del barandal 
 
 Existen diferentes materiales para los barandales o pasamanos como el 




Los pasamanos deben estar entre una separación y altura de 9 pulgadas 
(0,23 m) sobre el nivel de la acera y entre ellas, si en dado caso se usaran más 
de dos, pero se toma como mejor opción el criterio del diseñador, AASHTO 13.7 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.7.3.1.1. Análisis de resistencia del 
tubo 
 
Estos miembros longitudinales (por esfuerzos de trabajo), se diseñan 
como vigas continuas para facilitar el diseño de los mismos. 
 
Pdiseño= 150 lb/pie por cada pasamanos 
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L entre postes = 1,90 m = 6,23 pie 
 




f = 20 000 PSI 
WhgØ2 = 3,65 lb/pie 
Ø exterior= 2,375 plg 
Ø interior= 2,067 plg 
I = 0,666 plg4 























934,74 lb − pie ≥ 596,36 lb − pie;  cumple 
 
Se dejaran juntas de dilatación en los barandales cada 4 metros para 








2.7.3.1.2. Análisis de resistencia del 
poste 
 
Estos miembros verticales serán de sección 0,15 * 0,15 m, se diseñarán a 
flexo compresión y a flexión según las normas del ACI 318-05. 
 
W cm= 1,3 * 2 400 * 0,15 * 0,15 * 1 = 70,2 kg = 154,79 lb 
W tubos = 1,3 *3,65 * 6,23 * 2 = 59,12 lb = 26,81 kg 
W cv 100 lb/pie = 100 * 0,492 = 49,2 lb = 22,31 kg 
W cv 300 lb/pie = 300 * 3 = 900 lb = 408,16 kg 
 
Pt= 154,79+59,12+49,2=263,11 lb = 119,32 kg 
 
M t1 = 900 * 1,5  + 1 500*1,5+1 500*3+263,11+0,246 
Mt1 = 8 363,36 lb-pie = 1 156,02 kg-m 
 
Mt2 = 900 * 1,5  + 1 500 * 1,5 + 1 500 * 3 = 8 100 lb-pie 
Mt2 = 1 119,62 kg-m 
 
2.7.3.1.3. Diseño a flexión 
 
d = t − (
ϕ
2
) − r 
 
Se usará varilla No.5, 𝜙=1,59 cm. 
 
d = 15 − (
1,59
2




As = (0,85 ∗
210
4 200
) [(15 ∗ 11,70) − √(15 ∗ 11,70)2 −









∗ 15 ∗ 11,70 = 0,59 cm2 
 
Asmax = 0,023 ∗ 15 ∗ 11,70 = 4,04 cm
2 
 
El armado quedara distribuido de la siguiente forma: 2 No. 5 como 
refuerzo a flexión y 2 No. 3 como refuerzo a compresión (Asmín). 
 
2.7.3.1.4. Diseño a flexo-compresión 
 
Para este diseño es necesario hacer una revisión previa de la esbeltez del 
poste. 
 







Kesb.= 2 (condición de apoyo libre en un extremo) 
Lu = 3 pie = 0,915 m 
r = 0,30*h = 0,30*0,492 = 0,15 
 
Esb. = 2 ∗
3
0,15












1,3 ∗ (70,20 + 26,81)




15 100 ∗ √f´c ∗ (
1









15 100 ∗ √210 ∗ (
1












π2 ∗ 2,09 ∗ 108
(2 ∗ 91,5)2












0,70 ∗ 61 594,77 
= 1.003 
 
Se tomará un magnificador mínimo recomendado por el ACI – 05 en la 
sección 10.12.3, el cual no debe ser menor al 5 %,  entonces 𝛿 =1,05. 
 










fy = 4 200 kg/cm² 
f’c = 210 kg/cm² 
b = 15 cm 
d = 11,70 cm 
Mu = 1 175,60 kg-m 
h = 15 cm 
d´ = 3,30 cm 
Pu = 119,32 kg 
As tension = 3,96 cm
2 = 2 No.5 
As compresión = 1,42 cm
2 = 2 No.5 
 
Diagrama de interacción 
 
Se supone que todas las fibras tienen una deformación permitida en el 





























As1 = 0,71 + 1,98 = 2,69 cm
2 
 
 Cálculo de deformaciones unitarias 
 
ε1 = 0,003 > 0,002 
 
ε2 = 0,003 > 0,002 
 
si εc < εy entonces fs = εc ∗ E 
 















si εc > εy entonces fs = fy 
 
Cálculo de esfuerzos en el acero: 
 
fs1 = 4 200 kg cm
2⁄ = fs2 
 
Cálculo de la fuerza de compresión en el concreto: 
 
Cc = 0,85 ∗ f´c ∗ b ∗ d  
 
Cc = 0,85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 15 = 40 162,50 kg  
 
Cálculo de las fuerzas de compresión en el acero: 
 
P1 = AS1 ∗ fs1 = 2,69 ∗ 4 200 = 11 298 kg = P2 
 
Cálculo de la carga axial nominal: 
 
Pn = Cc + P1 + P2 
 
Pn = Cc + P1 + P2 = 40 162,50 + 11 298 + 11 298 = 62 758,50 kg 
 
Cálculo del momento flector nominal con respecto al eje centroidal x: 
 






 El eje neutro es paralelo al eje x, y coincide con el borde inferior de la 
sección transversal de la columna. 
 
Figura 11. El eje neutro coincide con el borde inferior de la sección 












Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo de deformaciones unitarias 
 
ε1 = 0,003 ∗
11,70
15
= 0,0023 > 0,002 
 
ε2 = 0,003 ∗
3,3
15
= 0,00066 < 0,002 
 
Cálculo de esfuerzos en el acero: 
 
fs1 = 4 200 kg cm



















fs1 = 0,00066 ∗ 2,1 ∗ 10
6 = 1 386 kg cm2⁄   
 
Cálculo de la fuerza de compresión en el concreto: 
 
Cc = 0,85 ∗ f´c ∗ b ∗ d = 0,85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 12,75 = 34 138,12 kg  
 
Cálculo de las fuerzas de compresión en el acero: 
 
P1 = 2,69 ∗ 4 200 = 11 298 kg 
 
P2 = 2,69 ∗ 1 386 = 3 728,34 kg 
 
Cálculo de la carga axial nominal: 
 
Pn = 34 138,12 + 11 298 + 3 728,34 = 49 164,46 kg 
 
Cálculo del momento flector nominal con respecto al eje centroidal x: 
 
Mn = 34 138,12 ∗ (7,5 −
12,75
2
) + 11 298 ∗ 4,2 − 3 728,34 ∗ 4,2 
 










 El eje neutro es paralelo al eje x, y está a 3,75 cm por encima del borde 
inferior de la sección transversal de la columna. 
 
Figura 12. El eje neutro está a 3,75 cm por encima del borde inferior de 













Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo de deformaciones unitarias 
 
ε1 = 0,003 ∗
7,95
11,25
= 0,0021 > 0,002 
 
ε2 = 0,003 ∗
0,45
11,25
= 0,00012 < 0,002 
 
Cálculo de esfuerzos en el acero: 
 
fs1 = 4 200 kg cm


















fs1 = 0,00012 ∗ 2,1 ∗ 10
6 = 252 kg cm2⁄   
 
Cálculo de la fuerza de compresión en el concreto: 
 
Cc = 0,85 ∗ f´c ∗ b ∗ d  
 
Cc = 0,85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 9,56 = 25 596,90 kg 
 
Cálculo de las fuerzas de compresión en el acero: 
 
P1 = 2,69 ∗ 4 200 = 11 298 kg 
 
P2 = 2,69 ∗ 252 = 677,88 kg 
 
Cálculo de la carga axial nominal: 
 
Pn = 25 596,90 + 11 298 + 677,88 = 36 217,02 kg 
 
Cálculo del momento flector nominal con respecto al eje centroidal x: 
 
Mn = 25 596,90 ∗ (7,5 −
9,56
2
) + 11 298 ∗ 4,2 − 677,88 ∗ 4,2 
 







 El eje neutro es paralelo al eje x, y está 7,5 cm por encima del borde 
inferior de la sección transversal de la columna.  
 
Figura 13. El eje neutro está 7,5 cm por encima del borde inferior de la 
sección transversal de la columna 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo de deformaciones unitarias 
 
ε1 = 0,003 ∗
4,2
7,5
= 0,0017 < 0,002 
 
ε2 = 0,003 ∗
4,2
7,5
= 0,0017 < 0,002 
 
Cálculo de esfuerzos en el acero: 
 
fs1 = 0,0017 ∗ 2,1 ∗ 10
6 = fs2 = 3 570 kg cm





















Cálculo de la fuerza de compresión en el concreto: 
 
Cc = 0,85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 6,38 = 17 082,45 kg  
 
Cálculo de las fuerzas de compresión en el acero: 
 
P1 = 2,69 ∗ 3 570 = P2 = 9 603,30 kg 
 
Cálculo de la carga axial nominal: 
 
Pn = 17 082,45 + 9 603,30 − 9 603,30 = 17 082,45 kg 
 
Cálculo del momento flector nominal con respecto al eje centroidal x: 
 
Mn = 17 082,45 ∗ (7,5 −
6,38
2
) + 9 603,30 ∗ 4,2 + 9 603,30 ∗ 4,2 
 













 El eje neutro es paralelo al eje x, y está 11,13 cm por encima del borde 
inferior de la sección transversal de la columna.  
 
Figura 14. El eje neutro está 11,13 cm por encima del borde inferior de 












Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo de deformaciones unitarias 
 
ε1 = 0,003 ∗
0,57
3,87
= 0,0044 < 0,002 
 
ε2 = 0,003 ∗
7,88
3,87
= 0,006 > 0,002 
 
Cálculo de esfuerzos en el acero: 
 
fs2 = 4 200 kg cm





















fs1 = 0,00044 ∗ 2,1 ∗ 10
6 = 924 kg cm2⁄   
 
Cálculo de la fuerza de compresión en el concreto: 
 
Cc = 0,85 ∗ 210 ∗ 15 ∗ 3,29 = 8 808,98 kg  
 
Cálculo de las fuerzas de compresión en el acero: 
 
P1 = 2,69 ∗ 924 = 2 485,56 kg 
 
P2 = 2,69 ∗ 4 200 = 11 298 kg 
 
Cálculo de la carga axial nominal: 
 
Pn = 8 808,98 + 2 485,56 + 11 298 = −3,46 kg 
 
Cálculo del momento flector nominal con respecto al eje centroidal x: 
 
Mn = 8 808,98 ∗ (7,5 −
3,29
2
) + 2 485,56 ∗ 4,2 − 11 298 ∗ 4,2 
 
Mn = 109 467,53 kg − cm = 1 094,68 kg − m 
 
La carga axial que define una variación es: 
 





El recorte horizontal de la curva de interacción debe producirse a nivel de 
la carga axial última máxima. 
 
Pu, max = 0,80 ∗ f ∗ (0,85 ∗ f´c ∗ Ac + As ∗ Fy) 
 
Pu, max = 0,80 ∗ 0,70 ∗ (0,85 ∗ 210 ∗ 219,26 + 5,38 ∗ 4 200) 
 
Pu, max = 34 606,98 kg 
 
La combinación de carga axial y de momento flector define un punto 
dentro de la curva de interacción, lo que indica que la sección es capaz de 
resistir las solicitaciones. 
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2.7.3.1.5. Diseño a corte 
 
Vu = 3 000 + 900 = 3 900lb = 1 772,73 kg 
 
Vc = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √210 ∗ 15 ∗ 11,70 = 1 145,73 kg 
 





0,85 ∗ 2 ∗ 11,70 ∗ 2 810
1 772,73 − 1 145,73
= 63,28 cm 
 
Se usaran estribos con varillas No.3 @ 0,10 m. 
 








2.7.3.2. Diseño de la acera 
 
Para realizar el diseño de la acera en voladizo es necesario tomar en 
cuenta las cargas que actúan sobre la misma. 
 
2.7.3.2.1. Cálculo del momento 
 
Se toma en cuenta los postes, los pasamanos y el peso propio de la acera 
para el cálculo del momento, AASHTO recomienda usar las cargas horizontales 
y las verticales, con lo cual se tiene: 
 
 Carga muerta 
 
Wacera = t ∗ L ∗ Wc = 0,20 ∗ 0,65 ∗ 2 400 = 312 kg/m 
 
Wposte = 0,17 ∗ 0,17 ∗ 2 400 = 69 kg/m 
 
Wcm = Wacera + Wposte = 312 + 69 = 381 kg/m 
 
Wcmu = 1,3 ∗ Wcm = 1,3 ∗ 381 = 495,30 kg/m 
 
 Carga viva 
 
Wbarandal(v) = 15 kg/m 
 
Wbarandal(h) = 15 ∗ 7 = 105 kg/m 
 




Wcv = Wbarandal(v) + Wbarandal(h) + Wviva = 270 kg/m 
 
Wcvu = 1,6 Wcv = 1,6 ∗ 270 = 432,00 kg/m 
 
 Carga total 
 









Donde:   
 
Wt = carga total   
L = longitud de la acera 
 
M = 927,30 ∗
0,652
2
= 195,89 kg ∙ m 
 
2.7.3.2.2. Cálculo del refuerzo 
transversal 
 










b = 100 cm 
d = 17,5 cm 
Mu = 195,89 kg / m 
 
As = (0,85 ∗
210
4 200










∗ 100 ∗ 17,50 = 5,88 cm2 
 
Como el área de acero es menor al área de acero mínima, utilizar: 
 
Asmín = 5,88 cm² 
 









= 21,94 cm 
 






2.7.3.2.3. Cálculo del refuerzo 
longitudinal 
 
Para el cálculo del refuerzo longitudinal se utiliza la siguiente fórmula: 
 
As = 67% ∗ Astransversal = 0,67 ∗ 5,88 = 3,94 cm
2 
 









= 32,74 cm 
 
1 No 4 @ 0,30 m. 
 
2.7.3.2.4. Cálculo del refuerzo por 
temperatura 
 
Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0,002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 = 0,002 ∗ 100 ∗ 17,5 = 3,5 𝑐𝑚
2  >   2,64 𝑐𝑚2  𝑂𝑘 
 









= 20,28 cm 
 








Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.7.4. Diseño de vigas 
 
Estos son los elementos de la superestructura encargados de transmitir 
las cargas hacia la subestructura. 
 
2.7.4.1. Predimensionamiento de sección de viga 
 
Este puente será un elemento en una dirección y soportará deflexiones 
grandes. Además funcionará como una estructura simplemente apoyada, por 
eso se recomienda que el peralte para las mismas no sea menor a L/16 y la 
base no deberá ser menor que el peralte por 2/5 para evitar alabeo (tabla 9.5a 
59 
 
del ACI 318-05). Estos valores deben usarse directamente en elementos de 
concreto de peso normal y refuerzo  grado 60 000 PSI. 
 








= 0,75 m 
 
Donde:   
 
h = peralte de la viga  
L = luz efectiva del puente 
 












b = alma de la viga 
h = peralte de la viga 
Tomamos entonces los siguientes valores para el diseño 
 
h  = 0,75 m 
b  = 0,30 m 






2.7.4.2. Cálculo del momento por sobrecarga 
 
Según especificación AASHTO, puesto que la separación entre ejes de 
vigas, S = 1,95 m > 1,80, entonces la carga sobre cada viga será la reacción de 
las cargas por rueda. 
 




  Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.7.4.2.1. Reacción de carga que 
absorbe la viga 
 
La fracción de la carga de la rueda que absorbe cada viga es: 
 










Fc = fracción de carga 
Fqu = factor de carga última = 1,7 
 
La carga por rueda se obtiene de la siguiente manera: 
 
W de ruedas traseras = 7 393,00 kg 
W de ruedas delanteras = 1 785,00 kg 
 
Carga rueda trasera = 0,4 ∗ W ∗ Fc ∗ Fqu 
 
Carga rueda trasera = 0,4 ∗ 7 393 ∗ 1,11 ∗ 1,7 = 5 580,25 kg 
 
Carga rueda delantera = 0,1 ∗ W ∗ Fc ∗ Fqu 
 
Carga rueda delantera = 0,1 ∗ 1 785 ∗ 1,11 ∗ 1,7 = 336,85 kg 
 
 Tomando en cuenta que las cargas anteriores son pequeñas en 
comparación a las propuestas por AASHTO, se toman los momentos máximos 















        Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Se utilizó el concepto tren de cargas para evaluar cargas en movimiento 
en una superficie cuando se encuentra lejos del soporte del centro de gravedad 
al otro extremo. 
 
∑ MCG = 0 ↷ + 
 
−7 393(4,30 − y) + 7 393y + 1 785(y + 4,30) = 0 
 
y = 1,46 m 
 
 Analizando por estática el diagrama de cargas anterior, se obtienen las 
reacciones que existe en el apoyo, es decir RA y RB. 
 




−12 RB + 1 785(11,03) + 7 393(6,73) + 7 393(2,43) = 0 
 
RB = 7 284,04 kg 
 
∑ FV = 0 ↑ + 
 
RA − 7 393 − 7 393 − 1 785 + 7 284,04 = 0 
 
RA = 9 286,96 kg 
 
El momento máximo debido a la sobrecarga se obtiene al multiplicar el 
valor de RB por su brazo. 
 
Mmáx = 1 785(0,97) + (7 284,04 − 1 785)(5,27) = 30 711,40 kg 
 








Analizando por estática el diagrama de cargas, se obtiene la reacción que 
existe en el apoyo a (Ra). 
 
∑ MB = 0 ↶ + 
 
−12 RA + 7 393(12) + 7 393(7,7) + 1 785(3,40) = 0 
 
RA = VmáxCV = 12 642,59 kg 
 
2.7.4.3. Cálculo del momento debido al impacto 
 












Como el resultado es I = 30 % entonces I = 1,30 
 
Siendo el momento máximo: 
 
MImáx = 0,30 Mmáx SC = 0,30 ∗ (30 711,40) = 9 213,42 kg ∙ m 
 
2.7.4.4. Cálculo del momento por carga muerta 
  
 El momento debido a la carga muerta es la sumatoria de los momentos 
que actúan en la viga. 
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Wlosa = 1,7 ∗ t ∗ Wc = 1,7(0,20)(2 400) = 816 kg/m 
 
Wacera = t ∗ L ∗ Wc = 0,20(0,65)(2 400) = 312 kg/m 
 
Wviga = b ∗ h ∗ Wc = 0,75(0,30)(2 400) = 540 kg/m 
 
Wcm = Wlosa + Wacera + Wviga = 816 + 312 + 540 = 1 668 kg/m 
 
Wcmu = 1,4 ∗ Wcm = 1,4 ∗ 1 668 = 2 335,20 kg/m 
 







Donde:   
 
WCMu = Carga total 
L = Luz entre vigas 
 
MmáxCM = 2 335,20
1,652
2
= 3 178,79 kg ∙ m 
 
2.7.4.5. Cálculo del momento total 
 
 Momento último 
 







Donde:   
 
Mu = momento último 
Mcm = momento por carga muerta 
Mcv = momento por carga viva 
SC = factor por sobrecarga 
I = factor de impacto 
 
Mu = 1,30 [3 178,79 +
5
3
(30 711,40)(1,17)(1,30)] = 105 341,85 kg ∙ m 
 
2.7.4.6. Cálculo del refuerzo 
 
Para el refuerzo en el centro de la viga se tiene: 
 
Mu = 105 341,85 kg · m 
b = 30 cm 
d = 75 cm 
 
Según especificación ACI: 
 
 Revisando si es simplemente armada 
 
Se calcula el área de acero máximo con la siguiente fórmula: 
 







 Calculando el área de acero con la fórmula 
 








As = (30 ∗ 75 − √(30 ∗ 75)2 −





) = 45,11 cm2 
 
 Vemos que el área de acero es mayor que el área de acero máxima, 
entonces se tendrá que calcular viga doblemente reforzada. 
 








(30)(75) = 7,55 cm2 
 
Como As > Asmin  ok 
 
 Cálculo de viga doblemente reforzada 
 
ACI-99 proporciona un método que se presenta de la siguiente manera: 
 














MAsmáx = momento que resiste el Asmáx  
Asmáx = área de acero máximo 
f'y = resistencia del acero 
d = peralte 
b = base 
f'c = resistencia del concreto 
 
MAsmáx = 0,90(34,43)(4 200) [75 −
34,43(4 200)
1,7(281)(30)
] = 8 447 681,52 Kg ∙ cm 
 
MAsmáx ≈ 84 476,82 Kg ∙ m 
 
Momento que falta por resistir 
 





20 865,03 ∗ 100
0,9 ∗ 4 200 ∗ 75
= 7,36 cm2 
 
 Diseño de cama superior 
 
Para definir la cuantía se realiza un chequeo del refuerzo a compresión, 
por lo que se incrementa el As' en un 33 % por efectos de sismo. 
 
As′′ = 7,36 ∗ 1,33 = 9,79 cm2 
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Se propone 4 No. 6 grado 60 ≈ 11 cm2  
 
 Diseño cama inferior 
 
Para este caso se propone tomar el 50% del As. 
 
As1 = 0,50 (45,11) = 22,56 cm
2  
 
Por lo anterior, se propone 6 No. 8 grado 60 ≈ 29,63 cm2 para seguridad. 
 
  Diseño de rieles 
 
Asr = As - As1 = 45,11 – 22,56 = 22,55 cm
2  
 
Entonces nos queda 6 No. 8 grado 60 ≈ 29,63 cm2  
 
 Refuerzo adicional 
  
 Según AASHTO es necesario reforzar la viga con acero adicional por ser 
el peralte tan grande, reforzando el área intermedia de la viga para no dejar un 
área tan grande de concreto sin acero; por tal razón se recomienda que se 
coloque un refuerzo de 5,29 cm2 por cada metro de peralte de la viga (este dato 
es un valor ya comprobado por las normas para vigas de este peralte) por lo 









Usar 4 varillas No. 4 que nos da un área de acero aproximado de 5,00 cm2 
distribuidos según la localización mostrada en planos 
 
2.7.4.7. Diseño a corte 
 
Se determinará el diámetro de varilla de acero a utilizar y la separación 
entre estribos. 
 
2.7.4.7.1. Esfuerzo por carga muerta 
 
Esta parte es especialmente para la resistencia del concreto al esfuerzo 













Wcmu = carga muerta total  
L = longitud del puente 
P = carga de los diafragmas  






2(1 768) + 2 431
2







2.7.4.7.2. Esfuerzo por sobrecarga 
 
El esfuerzo por sobrecarga se calcula por medio de la reacción que la 
estructura tiene cuando el camión está ingresando al puente. Realizando 
sumatoria de momentos en B igual a cero; se obtiene la reacción RA, que a su 
vez es VmáxCV, calculado al final de la sección 2.7.4.2.1. 
 
RA = VmáxCV = 12 642,59 kg 
 
SC = 12 642,59 ∗ 0,23 = 2 907,80 kg 
 
2.7.4.7.3. Esfuerzo debido al impacto 
 
Se tomará como coeficiente de impacto I = 30 % y se le aplicará a los 
esfuerzos obtenidos por sobrecarga. 
 
I = 0,30(12 642,59) = 3 792,78 kg 
 
2.7.4.7.4. Esfuerzos cortantes totales 
 
Vu = 1,3 [VmáxCM +
5
3
(VmáxCV + 𝑆𝐶 + I)] 
 
Vu = 1,3 [16 994,70 +
5
3
(12 642,59 + 2 907,80 + 3 792,78)] 
 
Vu = 64 003,31 kg 
 
Vc = 0,85(0,53) (√f′c ∗ b ∗ d) = 0,85(0,53)(√281 ∗ 30 ∗ 75) = 16 991,45 kg 
72 
 
Dado que Vc < Vu requiere refuerzo por cortante. 
 
2.7.4.7.5. Cálculo del refuerzo 
 
Se utilizara varilla de refuerzo No. 3 como estribos para resistir los 
esfuerzos a corte. 
 
2.7.4.7.6. Cálculo del espaciamiento 
 
Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
S =






64 003,31 − 16 991,45
= 8,08 cm ≈ 8 cm 
 
Se usara S igual a 0,08 m. 
 






























59 736,42 − 16 991,45









Y = 51 949,35 kg 
 
 
64 003,31  (Vu) 
16 991,45(Vc) 
Apoyo = 0,40 m 
d = 0,73 m 
0,40 0,73 4,87 m 
   5,6 m 0,4 





51 949,35 − 16 991,45
= 10,88 cm ≈ 10 cm 
 
Distancia en la cual no se necesita confinamiento: 
 







Z = 1,59 m 
 
La parte sobrante que si necesita confinamiento es: 
 
6 − 0,4 − 0,73 − 1,59 = 3,28 m 
 




Tabla V. Confinamiento a corte  
 




















= 365 ≈ 35 cm 
 
Figura 22. Detalle de armado de viga principal 
 
 
       




































Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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2.7.5. Diseño de diafragmas 
 
Se le denomina así a las vigas secundarias de concreto reforzado que se 
colocan en sentido paralelo al estribo. Además de considerar especificaciones 
del AASHTO 8.12.1 que especifica un ancho usual de 0,30 m  y que se colocan 
en los tercios de luz diafragmas externos y con peralte ½ de altura de las vigas 
principales, y colocadas al centro si son internos con un peralte de ¾ de las 
vigas principales. 
 









Hdiaf = peralte del diafragma 





= 0,375 m ≈ 0,40 m 
 
La sección será de las siguientes dimensiones:    
 
















= 0,56 m 
 
La sección será de las siguientes dimensiones:  
 
Peralte de 55 cm y base de 30 cm. 
 
2.7.5.1.3. Refuerzo de diafragmas 
 
Según especificación AASHTO, el refuerzo será el equivalente al acero 
mínimo requerido por la sección. 
 








(30)(35) = 3,52 cm2 
 








(30)(50) = 5,03 cm2 
 
El diafragma interno se armará con 2 varillas No. 6, As = 5,70 cm². 
 
 Este cálculo de acero debe ir colocado tanto en la cama superior, como 







Se colocará un refuerzo adicional de 5,29 cm cuadrados por metro de alto. 
 
Rad = 0,40 ∗ 5,29 = 2,12 cm² 
 
Utilizando 2 varillas No. 4 en diafragma externo, As = 2,54 cm². 
 
Rad = 0,55 ∗ 5,29 = 2,91 cm² 
 










= 17,50 cm 
 









= 25 cm 
 













      Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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2.8. Diseño de apoyo elastomérico 
 
Los apoyos que se utilizarán en la base de las vigas del puente serán de 
neopreno de dureza Shore A de 60, reforzados con placas metálicas. El 
esfuerzo máximo permisible por compresión se obtiene mediante la fórmula: 
 
σr =
8 ∗ a ∗ b
t ∗ (a + b)








ΔL = máximo desplazamiento horizontal 
a, b = dimensiones del apoyo 
𝜎𝑓= esfuerzo admisible del acero (esfuerzos de trabajo) 
𝜎𝑟= esfuerzo máximo permisible a compresión del apoyo 
𝜎𝑎= esfuerzo a compresión del apoyo 
t = espesor de una lámina (1,3 cm) 




L = 12 m 
a = 20 cm 
b = 30 cm 
R = 28,02 T. (por viga) 
MCM = 3,17 T-m 
MCV+I = 70,64 T-m 
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 Esfuerzo por compresión 
 
σr =
8 ∗ 20 ∗ 30
1,3 ∗ (20 + 30)





= 46,70 kg cm2⁄  
 
El esfuerzo no sobrepasa el máximo recomendable de 100 kg/cm2. 
 
σr > σa;    OK 
 
Para apoyo simple o apoyo móvil se debe cumplir que ΔL/Tt ≤ 0,5 
 
2.8.1. Cálculo del desplazamiento horizontal  
 
Para L igual a 12,00 m la deformación total por esfuerzo, se utiliza la ley 









∗ 1 200 = 0,97 cm 
 










Deformación por temperatura: 
 
Δt = 0,0000011 ∗ D
o ∗ L = 0,000011 ∗ 10 ∗ 1 200 = 0,13 cm 
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Deformación por contracción de fraguado y contracción diferida: 
 
Δc = 0,000165 ∗ L = 0,000165 ∗ 1 200 = 0,20 cm 
 








(ΔeT + Δt) − ΔC = (0,97 + 0,13) − 0,20 = 0,90 cm 
 
Máximo desplazamiento horizontal del apoyo: 
 
ΔL = 0,90 cm 
 
 Espesor de apoyos 
 
Se usan 2 placas de elastómero de 13 mm, más dos placas de acero de 2 














 Detalle de colocación del neopreno 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
La unión entre las planchas de neopreno y las placas metálicas deberá 
hacerse con un pegamento que evite su separación. 
 
Los apoyos del neopreno deben colocarse en una sola envoltura 
conteniendo tanto las placas de neopreno como las placas metálicas que las 
separan, el espesor total es de 3,3 cm. 
 
2.9. Diseño de la subestructura 
 
Compuesta por estribos y pilares. En este caso no se utilizan los pilares. 
Estribos, son los apoyos extremos del puente, que transfieren la carga de éste 
al terreno y que sirven además para sostener el relleno de los accesos al 
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puente. Pilares, son los apoyos intermedios, es decir, que reciben reacciones 
de dos tramos de puente, transmitiendo la carga al terreno. 
 
2.9.1. Diseño de la cortina 
 
No debe ser el espesor menor a 0,30 m y el cálculo se realiza a flexión y 
corte, la viga de apoyo no debe ser menor a 0,40 m de espesor. Para 
determinar la geometría de la cortina se tomó en cuenta el espesor de la losa, la 




Espesor = 0,30 m 
 




HVP = altura de viga principal 
Espelas= espesor total de elastómero 
 
H = 0,75 + 0,03 = 0,78 m 
 
 Viga de apoyo 
 
Basemin = 2 cm ∗ (cada metro de luz libre del puente) 
 




Para un buen apoyo de la viga principal se usará Basemin = 0,40 m 
 
BaseTotal = Basemin + BaseCortina = 0,40 + 0,30 = 0,70 m 
 
Hmin = 0,40 m 
 
Figura 27. Geometría de la cortina 
 
 
Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.9.1.1. Empuje de la tierra (E) 
 
De acuerdo a la especificación AASHTO 3.11.5.5, la cortina no debe 
diseñarse para menos de un equivalente líquido igual a 480 kg / m³ e 










Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Evaluando presiones 
 
WSobrecarga = 480 (0,61) = 292,80 kg/m 
 
WSuelo = 480 (1,18) = 566,40 kg/m 
 
 Evaluando fuerzas 
 
Pu = 292,80 ∗ 1,18 + 0,50(567,58 ∗ 1,18) = 678,74 kg 
 
y =









 Evaluando momentos 
 
Mt = 0,49 ∗ 678,74 = 332,58 kg − m 
 
2.9.1.2. Fuerza longitudinal (LF) 
 
Esta fuerza se produce por la llantas del camión en el suelo, que se 
transmite a  la viga de apoyo. Según AASHTO 3.6.4, LF será el 5 % de la carga 
viva y su centro de gravedad se supone a 6 pies (1,83 m) sobre la rodadura. El 







Donde:   
 
LF = fuerza longitudinal   
P = carga del camión 





= 313,26 Kg 
 
 Momento de fuerza longitudinal 
 
Brazo donde actúa = H + 6′ = 1,18 + 1,83 = 3,01 m 
 





2.9.1.3. Fuerza de sismo (EQ) 
 
Coeficiente de sismo a utilizar 10 % para 1 m de ancho, según criterio de 
la sección de puentes de la Dirección General de Caminos de Guatemala. El 
punto de aplicación se localiza en el centro de gravedad, actuando 
horizontalmente. 
 




EQ = sismo   
W = peso de cortina 
Cs = coeficiente de sismo = 0.10 
 
W = 2 400(0,80)(0,30) + (2 400)(0,40)(0,70) = 1 248
kg
m
∗ 1 m = 1 248,00 kg 
 
EQ = 1 248(0,10) = 124,80 kg 
 
 Momento por sismo 
 
MS = 124,80 (
1,18
2
) = 73,63 kg ∙ m 
 
2.9.1.4. Grupos de cargas 
 
Se toma como referencia el valor más crítico según AASHTO 3.22.1, 
referente a sismos, se deberán comparar las formulas del grupo III y grupo VII 
para cuantía de acero. 
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 Refuerzo a momentos 
 
o Cargas del Grupo III: esfuerzo 125 % 
 
Mmáx = 1,3(MSobrecarga + MSuelo + MLF) 
 
Mmáx = 1,3(332,58 + 942,91) = 1 658,14 kg ∙ m 
 
o Cargas del Grupo VII: esfuerzo 133 % 
 
Mmáx = 1,3(MSobrecarga + MSuelo + MS) 
 
Mmáx = 1,3(332,58 + 73,63) = 528,07 kg ∙ m 
 
El valor más crítico le corresponde al momento del grupo III con el cual se 
calculará el refuerzo para la cortina, cuyo valor es: 
 
Mmáx = 1 658,14 kg ∙ m 
 
 Refuerzo a corte 
 
o Cargas del Grupo III: esfuerzo 125 % 
 
Vmáx = 1,3(ESobrecarga + ESuelo + LF) 
 






o Cargas del Grupo VII: esfuerzo 133 % 
 
Vmáx = 1,3(ESobrecarga + ESuelo + EQ) 
 
Vmáx = 1,3(678,74 + 124,80) = 1 044,60 kg 
 
El valor más crítico le corresponde al corte del grupo III con el cual se 
calculará el refuerzo para la cortina, cuyo valor es: 
 
Vmáx = 1 291,73 kg 
 
2.9.2. Cálculo del refuerzo 
 
Se utiliza la fórmula citada anteriormente: 
 








Donde:   
 
b = longitud unitaria =  100 cm   
d = peralte = 30 – 5 = 25 cm 
Mu = 1 658,14 kg ∙ m   
f’c = 281 kg / cm² 





As = (100 ∗ 25 − √(100 ∗ 25)2 −





) = 1,77 cm2 
 





(100 ∗ 25) = 8,39 cm² 
 
Como el As es menor que el Asmín, utilizar: 
 
Asmín = 8,39 cm² 
 
Utilizando varilla No. 5 el espaciamiento queda 1,99 * 100 / 8,39 = 23,72 cm. 
 
Se armará con varilla No. 5 @ 0,20 m. 
 
El resto del refuerzo se diseñará por temperatura: 
 
Astemp = 0,002 ∗ 100 ∗ 25 = 5 cm
2 
 
Utilizando varilla No. 4 el espaciamiento queda 1,29 * 100 / 5,00 = 25,80 cm. 
 









2.9.2.1. Diseño a corte 
 
Vc = 0,53(0,85) (√f′cbd) = 0,53(0,85)(√281(100)(25)) = 18 879,39 kg 
 
Vmáx = 1 289,60 kg 
 
Como Vc > Vmáx, el concreto cumple con la resistencia requerida a corte. 
 
2.9.2.2. Diseño de la viga de apoyo 
 
La viga de apoyo será la encargada de distribuir las cargas provenientes 
de la superestructura hacia el cuerpo del estribo. La viga no estará trabajando a 
esfuerzos excesivos, ya que solo transmitirá cargas, por lo tanto, se diseñará 
con acero mínimo en el sentido longitudinal de la estructura y a temperatura en 
el sentido transversal. 
 








(40)(70) = 9,40 cm2 
 
Se armará con 5 varillas No. 5, As = 9,75 cm². 
 
Astemp = 0,002 ∗ 100 ∗ 40 = 8 cm
2 
 










Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.9.3. Diseño del estribo 
 
Serán dimensionados considerando la función de servir como transición 
entre el puente y la vía de tránsito principal, además de servir como apoyo a los 
extremos de la superestructura y como elementos de contención y 
estabilización de los terraplenes de acceso. 
 
Datos para el diseño 
Peso específico del concreto     2 400 kg / m3 
Peso específico del suelo      1 600 kg / m3 
Valor soporte del suelo    25 000 kg / m2 
Equivalente líquido          480 kg / m2 
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Figura 30. Geometría y diagrama de presiones del estribo 
 
 
         




W1 = 0,30 ∗ 0,78 ∗ 2 400 = 561,60 kg 
 
Viga de apoyo:  
 






Pantalla del muro:  
 




W4 = 0,50 ∗ 3 ∗ 2 400 = 3 600 kg 
 
Relleno ubicado debajo de la cortina:  
 
W5 = 0,10 ∗ 2 ∗ 1 600 = 320 kg 
 
Relleno sobre el tacón: 
 
W6 = 3,18 ∗ 1,10 ∗ 1 600 = 5 596,80 kg 
 
Relleno sobre el pie: 
 





16 994,70 ∗ 4
2
= 33 989,40 →
33 989,40
6,13








Tabla VI. Cargas muertas que actúan sobre el estribo  
 
Cargas muertas 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
W1 561,60 1,75 982,80 
W2 672,00 1,55 1 041,60 
W3 2 880,00 1,50 4 320,00 
W4 3 600,00 1,50 5 400,00 
W5 320,00 1,85 592,00 
W6 5 596,80 2,45 13 712,16 
W7 1 920,00 0,80 1 536,00 
Pcm 5 544,76 1,40 7 762,66 
 21 095,16  35 347,22 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Determinación de cargas viva lineal  actuante: 
 
Pcv= [(7 393 + 7 393 + 1785) * 2 vías / 2] / 6.13 = 2 703,26 kg 
 
Tabla VII. Cargas vivas que actúan sobre el estribo  
 
Cargas vivas 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
Pcv 2 703,26 1,40 3 784,56 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo de las fuerzas horizontales actuantes provocadas por el impacto 





EQ1 = 0,10 * 561,60 = 56,16 kg 
 
Viga de apoyo:  
 
EQ2 = 0,10 * 672,00 = 67,20 kg 
 
Pantalla del muro:  
 





















Tabla VIII. Fuerzas de sismo actuantes sobre el estribo  
 
Fuerzas provocadas por sismo 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
EQ1 56,16 3,29 184,77 
EQ2 67,20 2,70 181,44 
EQ3 288,00 1,50 432,00 
EQ4 360,00 0,25 90,00 
EQcm 554,48 2,90 1 607,99 
 1 325,84  2 496,20 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Determinación de empuje ejercido por la presión de tierra por metro lineal  
 
Sobrecarga AASHTO:  
 















Tabla IX. Empujes actuantes sobre el estribo  
 
Fuerzas provocadas por empuje 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
E8 1 077,50 1,84 1 982,60 
E9 883,20 1,23 1 024,84 
 1 960,70  3 007,44 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Determinación del empuje ejercido horizontalmente por la carga viva por 
metro lineal: 
 
Fuerza de frenado: 
 
Pfr = 0,10 * 2 703,26 = 270,33  kg 
 
Fuerza por cambio de temperatura y frenado: 
 













Tabla X. Fuerzas actuantes sobre el estribo debido a carga viva 
 
Empuje producido por carga viva 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
Pfr 270,33   3,68 994,81 
Tcv 675,82   2,90 1 959,88 
 946,15  2 954,69 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Chequeo de la resistencia de la base a esfuerzos cortantes horizontales  
 








Va = 1,3(0,3 ∗ 1 325,84 + 1 960,70 + 946,15) = 4 295,98 kg 
 
Corte que resiste la base por el concreto: 
 
VC = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √210 ∗ 100 ∗ 60 = 39 170,19 kg 
 





2.9.3.1. Cálculo del momento estabilizante y de 
volteo 
 









Me = 1,3(35 347,22 + 3 784,56 ∗ 1,30) = 52 347,29 kg − m 
 































= 5,30 > 2,0;    𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
 






















Fd = 1,3(0,30 ∗ 1 325,84 + 1 960,70 + 946,15 ∗ 1,30) = 4 664,98 kg 
 




F. S. = 0,60 (
27 423,71
4 272,50




F. S. = 0,60 (
31 992,22
4 664,98
) = 4,11 > 1,5 
 
2.9.3.2. Revisión del muro  
 





45 951,39 − 7 154,73
27 423,71





52 347,29 − 9 876,62
31 992,22










), conociendo que 




















) → 0,17 m < 0,5 𝑚 
 
Determinación de la presión producida sobre el subsuelo:  
 
qmin y max = [
Fe
B










(1 − 6 ∗
0,09 
3





(1 + 6 ∗
0,09 
3










(1 − 6 ∗
0,17
3





(1 + 6 ∗
0,17
3
)] = 14 289,86 kg m2⁄  
 
qmax = 14 289,86 kg m
2⁄ < 25 000,00 kg m2⁄  
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
    0,70   0,50  0,60   0,50  0,70 
0,50 
7 038,29 kg/m² 
14 289,86 kg/m² 
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Cargas y fuerzas actuantes sobre el pie de la base: 
 







→ y = 4 350,94 kg m2⁄  
 







→ y = 5 559,54 kg m2⁄  
 
5 559,54 + 7 038,29 = 12 597,83 kg m2⁄  
 
W = 0,50 ∗ (14 289,86 + 11 389,23) = 12 839,54 kg m2⁄  
 
M =
12 839,54 ∗ 1,202
2
= 9 244,47 kg − m 
 
 Cálculo de la cuantía de acero a emplear 
 
d = t − (
ϕ
2
) − r 
 
Se usará varilla No.8, 𝜙 = 2,54 cm 
 
d = 50 − (
2,54
2







f y = 2 810 kg/cm² 
f’c = 210 kg/cm² 
b = 100 cm 
d = 41,23 cm 





 ) [(100 ∗ 41,23) − √(100 ∗ 41,23)2 −









∗ b ∗ d =
14,1
2 810
∗ 100 ∗ 41,23 = 20,69 cm2 
 
Puesto que Asmin es mayor que As, se diseñara con Asmin. 
 
Utilizando varillas No.8 el armado queda: 
 
Esp = 5,07 ∗
100
20,69
= 24,50 cm 
 
No. 8 @ 0,20 m. 
 
El resto del refuerzo se diseñará por temperatura: 
 





Utilizando varillas No. 6 el armado queda: 
 
Esp = 2,85 ∗
100
10
= 28,50 cm 
 
No. 6 @ 0,25 m. 
 
 Chequeo de esfuerzos cortantes sobre el pie de la base 
 
Fuerzas que actúen horizontalmente contra la base del muro:  
 
W = 0,5 ∗ (14 289,86 + 12 597,83) = 13 443,84 kg m⁄  
 
Va = 13 443,84 ∗ 1,30 = 17 476,99 kg 
 
VC = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √210 ∗ 100 ∗ 41,23 = 26 916,45 kg 
 
VC > Va;      OK 
 
 Cargas y fuerzas que actúan sobre el talón de la base 
 
W = [(3,18 ∗ 1,10) + (2,00 ∗ 0,10)] ∗ 1 600 = 5 916,80 kg m⁄  
 
M =
5 916,80 ∗ 1,202
2
= 4 260,10 kg − m 
 
 Cálculo de la cuantía de acero a emplear 
 
d = t − (
ϕ
2
) − r 
110 
 
Se usará varilla No.8, ϕ=2,54 cm. 
 
d = 50 − (
2,54
2




f y = 2 810 kg/cm² 
f’c = 210 kg/cm² 
b = 100 cm 
d = 41,23 cm 
Mu = 4 260,10 kg-m 
 
As = (0,85 ∗
210
2 810
) [(100 ∗ 41,23) − √(100 ∗ 41,23)2 −









∗ b ∗ d =
14,1
2 810
∗ 100 ∗ 41,23 = 20,69 cm2 
 
Puesto que Asmin es mayor que As, se diseñara con Asmin. 
 
Utilizando varillas No.8 el armado queda: 
 





No. 8 @ 0,20 m. 
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El resto del refuerzo se tomará por temperatura: 
 
Astemp = 0,002 ∗ 100 ∗ 50 = 10 cm 
 
Utilizando varillas No.6 el armado queda: 
 
Esp = 2,85 ∗
100
10
= 28,50 cm 
 
No. 6 @ 0,25 m. 
 
 Chequeo de esfuerzos cortantes sobre el talón de la base: 
 
W = 3,18 ∗ 0,70 ∗ 1 600 = 3 561,60 kg m⁄  
 
Va = 3 561,60 ∗ 0,70 = 2 493,12 kg 
 
VC = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √210 ∗ 100 ∗ 41,23 = 26 916,45 kg 
 




Diseño del refuerzo de acero para el cuerpo del estribo 
 
Figura 32. Determinación de las fuerzas actuantes sobre el muro de 








Tabla XI. Fuerzas debido a sismo sobre la pantalla del estribo con 
respecto al punto B 
 
Fuerzas debido a sismo  
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
EQ1 56,16 2,79 156,69 
EQ2 67,20 2,20 147,84 
EQ3 288,00 1,00 288,00 
EQ4 360,00 0,00 0,00 
EQcm 554,48 2,40 1 330,75 
   1 923,28 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XII. Fuerzas debido a empuje sobre la pantalla del estribo con 
respecto al punto B 
 
Empuje ejercido por la presión de tierra 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
E8 1 077,50 1,59 1 713,22 
E9 883,20 1,06 936,19 
   2 649,41 
 









Tabla XIII. Fuerzas debido a empuje sobre la pantalla del estribo 
 
Empuje ejercido por la presión de tierra 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
Pfr 270,33   3,18 859,65 
Tcv 675,82   2,40 1 621,97 
   2 481,62 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Realizando una integración de los grupos de cargas se tiene: 
 
Grupo II:  
 




Mu = 1,3(0,3 ∗ 1 923,28 + 2 649,41 + 2 481,62) = 7 420,42 kg − m 
 
 Cálculo de la cuantía de acero a emplear 
 
d = t − (
ϕ
2
) − r 
 
Se usará varilla No.8, 𝜙 = 2,54 cm. 
 
d = 60 − (
2,54
2






f y = 2 810 kg/cm² 
f’c = 210 kg/cm² 
b = 100 cm 
d = 51,23 cm 
Mu = 7 420,42 kg-m 
 
As = (0,85 ∗
210
2 810
) [(100 ∗ 51,23) − √(100 ∗ 51,23)2 −









∗ 100 ∗ 51,23 = 25,70 cm2 
 
Como Asmin > As, se diseñará con Asmin. Utilizando varilla No.8 el armado 
queda: 
 
Esp. = 5,07 ∗
100
25,70
= 19,73 cm 
 
No.8 @ 0,20 m. 
 
El resto del refuerzo se tomará por temperatura: 
 






Utilizando varillas No.6 el armado queda: 
 
Esp = 2,85 ∗
100
12
= 23,75 cm 
 
No.6 @ 0,20 m.  
 











Tabla XIV. Fuerzas debido a sismo sobre la pantalla del estribo en el 
punto C 
 
Fuerzas provocadas por sismo 




EQ1 56,16 1,79 100,53 
EQ2 67,20 1,20 80,64 
EQ3 288,00 0,50 144,00 
EQ4 360,00 0,00 0,00 
EQcm 554,48 1,40 776,27 
   1 101,44 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XV. Empuje provocado por la presión sobre la pantalla del estribo 
 
Empuje ejercido por la presión de tierra 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
E8 1 077,50 1,09 1 174,47 
E9 833,20 0,73 608,24 
   1 782,71 
 









Tabla XVI. Empuje ejercido por carga viva sobre la pantalla del estribo 
 
Empuje ejercido por la carga viva 
 Wo (kg) Brazo (m) Mo (kg-m) 
Pfr 270,33   2,18 589,32 
Tcv 675,82   1,40 946,15 
   1 535,47 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Integrando los grupos de cargas se tiene: 
 
Grupo II:  
 




Mu = 1,3(0,3 ∗ 1 101,44 + 1 782,71 + 1 535,47 ∗ 1,30) = 5 342,03 kg − m 
 
 Cálculo de la cuantía de acero a emplear 
 
d = t − (
ϕ
2
) − r 
 
Se usará varilla No.8, 𝜙 = 2,54 cm. 
 
d = 60 − (
2,54
2






f y = 2 810 kg/cm² 
f’c = 210 kg/cm² 
b = 100 cm 
d = 51,23 cm 
Mu = 5 342,03 kg-m 
 
As = (0,85 ∗
210
2 810
) [(100 ∗ 51,23) − √(100 ∗ 51,23)2 −









∗ 100 ∗ 51,23 = 25,71 cm2 
 
Como Asmin > As, se diseñará con Asmin. Utilizando varilla No. 8 el armado 
queda: 
 
Esp. = 5,07 ∗
100
25,71
= 19,72 cm 
 




El resto del refuerzo se tomará por temperatura: 
 
Astemp = 0,002 ∗ 100 ∗ 60 = 12 cm
2 
 
Utilizando varilla No.6 @ 0,20 m.  
 
Esp. = 2,85 ∗
100
12
= 23,75 cm 
 


























Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
2.10. Evaluación de impacto ambiental 
 
La construcción de un puente modifica el medio y en consecuencia las 
condiciones socio-económicos, culturales y ecológicas del ámbito donde se 
ejecutan. La evaluación puede verificarse en el siguiente formulario mediante la 




Tabla XVII.   Evaluación de impacto ambiental 
 
Información del proyecto   
   
Nombre de la comunidad: Caserío Xetonox  
Municipio: Tecpán  
Departamento: Chimaltenango  
   
Tipo de proyecto:  
Puente vehicular de dos vías de 





Solamente las tomadas en 
campo y en escritorio para el 
diseño del proyecto 
Consideraciones de áreas protegidas:  
¿Se ubica el proyecto dentro de un área  protegida legalmente 
establecida? 
NO 
Nombre del área protegida: NO aplica 
Categoría de manejo del área protegida: NO aplica 
Base legal de la declaratoria del área protegida NO aplica 
Ente administrador del área protegida NO aplica 
Ubicación del proyecto dentro de la zonificación del área 
protegida 
No se encuentra dentro de 
zonas protegidas 
Por la ubicación del proyecto dentro de áreas protegidas del 
SIGAP: 
Este proyecto no requiere de un 
estudio de impacto ambiental 
   
   
Consideraciones sobre ecosistemas naturales  
¿Cruza el proyecto un ecosistema terrestre natural? NO 
Estado actual del ecosistema NO aplica 
   
Otras Consideraciones  
Zona de alto valor escénico NO 
Área turística NO 
Sitio ceremonial NO 
Sitio arqueológico NO 
Área de protección agrícola NO 
Área de asentamiento humano NO 
Área de producción forestal NO 
Área de producción pecuaria NO 
 





Para este caso se consideró como costos directos la mano de obra 
calificada, no calificada, los materiales de construcción y el transporte de los 
mismos. Como costos indirectos se consideraron la supervisión técnica, costos 
de administración y la utilidad. 
 
Los salarios de mano de obra se tomaron con base en los que se pagan 
en la región. Los precios de los materiales se establecieron de acuerdo a los 
que se manejan en la región, considerando algunos materiales como el 
elastómero un caso en particular ya que no se encuentra en la región. 
 












 73,68 Q 1 519,35 Q 11 945,71  
2 Vigas principales m 48 Q 3 763,69 Q 180 657,12  
3 Neopreno unidad 8 Q 4 359,39 Q 34 875,12  
4 Diafragmas interiores m 6,14 Q 1 749,55 Q 10 742,24  
5 Diafragmas exteriores m 12,28 Q 1 372,60 Q 16 855,53  
7 Cortina + viga de apoyo m
2
 18,18 Q 1 688,63 Q 30 699,29  
8 Muro en voladizo m
2
 12,28 Q 2 692,28 Q 33 061,20  
9 Base de muro m
2
 18,42 Q 1 580,09 Q 29 105,26  
10 Banqueta m
2
 19,92 Q 2 035,19 Q 40 540,98  
11 Barandales m 24 Q 1 123,74 Q  2 ,969,76  
12 Drenajes unidad 6 Q 245,94 Q 1 475,64  
C O S T O    T O T A L    D E L    P R O Y E C T O Q 516 927,85  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se considera el tipo de cambio promedio del dólar a la fecha como           
Q 7,82537, lo que da un costo total de la obra en dólares según el tipo de 





























3. DISEÑO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 




3.1. Descripción del proyecto 
 
Se diseñó la línea de conducción y distribución para el abastecimiento de 
agua potable de la aldea Caliaj lado este, con 4,21 y 4,35 km respectivamente. 
Funcionará por gravedad, abastecerá a 112 casas con un estimado de 5 
hab/casa. Se elaboraron los planos que contienen lo más importante del 
proyecto, obras de arte, informe técnico y el presupuesto correspondiente. 
 
3.2. Aforo de la fuente 
 
La fuente proviene de un manantial de tipo brote definido ubicado en la 
aldea Chichoy. Para realizar este cálculo se utilizó el método de aforo 
volumétrico con la implementación de un vertedero provisional, utilizando un 
recipiente de cinco galones y un cronómetro de precisión, dando como 
resultado un caudal de   1,43 l/s. 
  
3.3. Calidad del agua 
 
Se tomaron dos muestras, uno para el examen bacteriológico 
correspondiente y otro para el físico químico, los resultados se encuentran en el 
apéndice de este documento. Desde el punto de vista de la calidad física y 
química del agua indica que el agua está con cero colonias de coliformes 
fecales por 100 mililitros de agua enmarcándose esta en la Clasificación I, por lo 
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tanto es apto para el consumo humano según normas internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
3.4. Levantamiento topográfico 
 
Estudio que se efectúa para unir las líneas que unen las fuentes de 
abastecimiento de agua seleccionadas con los núcleos poblados. Se utilizó el 
teodolito marca Sokkisha BT-20 con precisión de 20 s y trípode de madera, 
estadal de madera de 4 m, plomo centro de 25 lb, cinta métrica metálica de 25 
metros y brújula para el meridiano magnético. Además se tomó como principal 
método la conservación de azimut, debido a que es una topografía de tipo 
abierto. 
 
Dependiendo de tamaño, tipo del proyecto, habitantes a ser beneficiados, 
características del terreno, aparatos a emplearse y errores permisibles, los 
levantamientos topográficos a realizarse pueden ser de primero, segundo o 
tercer orden, dependiendo de la complejidad del proyecto. En nuestro estudio 




Se realiza para obtener las distancias horizontales entre puntos y luego 
determinar el curso para la línea de conducción y distribución, salvando lo más 
posible todo accidente geográfico y evitando pasos de zanjón y pasos aéreos; 









Se realiza para obtener las cotas correspondientes del terreno en estudio 
y hacer los cálculos requeridos a las pérdidas de carga, las cuales nos dieron 
las posiciones y puntos a ubicar las obras de arte. 
 
3.5. Diseño hidráulico 
 
Aquí se calculan los elementos necesarios para el diseño adecuado y todo 
lo que sea indispensable para el buen manejo de los recursos. Se contempla el 
dimensionamiento de toda la red de tuberías, por lo cual se calculan las 
pérdidas de carga de las diferentes combinaciones de diámetros y longitudes de 
tuberías, manteniendo una tolerancia de presiones en la subunidad y 
calculándose un requerimiento total de presiones. 
 
3.5.1. Período de diseño 
 
Tiempo estimado en que las estructuras alcanzarán la máxima capacidad 
de servicio a la población de diseño. Se toma en cuenta la encuesta realizada 
por la cuadrilla y las registradas en la Municipalidad de Tecpán, para obtener la 
cantidad de habitantes que se acerca al real, en este caso usamos 20 años. 
 
3.5.2. Población futura 
 
Población que se estima para el período de diseño correspondiente, con 
base a la cual se realizaron los cálculos. Algunos factores importantes a tomar 
en cuenta son nacimiento, muerte, migración que en algunas situaciones 
aumenta por anexión. Existen tres métodos para dicho cálculo que son: el 
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aritmético, el geométrico, y el exponencial. Para este proyecto se usó el método 
geométrico, que es el que se ajusta a la proyección a la que tiende Guatemala. 
 














P0 = población actual según datos en municipalidad 
r = tasa de crecimiento poblacional (3 % según INE) 
n = período de diseño estimado 
 
3.5.3. Dotación de agua 
 
Es la cantidad (volumen por unidad de tiempo) asignada en un día a la 
unidad consumidora (habitante, cama de hospital, área de riego, lavado, etc) y 
está expresada en litros por habitante por día. (l/hab/día). Por ser área rural y 
de clima frío, se tomará un aproximado de 90 l/hab/día. 
 
3.5.4. Factores de consumo 
 
En un sistema público de abastecimiento de agua, el consumo es afectado 
por una serie de factores que varían en función del tiempo, las costumbres de la 
región, las condiciones climáticas, las condiciones económicas, el tipo de 







3.5.4.1. Caudal medio diario (Qmd) 
 
El caudal medio diario es el producto de multiplicar la dotación adoptada 
por el número de habitantes que se hayan estimado para el final del período de 








= 1,07 l/s 
 
3.5.4.2. Caudal día máximo (Qdm) 
 
Llamado también caudal de conducción, es el máximo caudal producido 
en un día durante un período de observación de un año. Es el resultado de 
multiplicar el consumo medio diario por el factor de día máximo. El factor de día 
máximo oscila entre 1,2 y 1,8. El factor a utilizar dependerá del tamaño de la 
población a servir, en este caso será de 1,3, por ser una población pequeña. 
. 
Qdm = Qmd(fdm) = 1,07(1,3) = 1,39 l/s 
 
3.5.4.3. Caudal hora máxima (Qhm) 
 
Llamado también caudal de distribución, es el máximo caudal producido 
durante una hora en un período de observación de un año y este se calcula 
multiplicando el caudal medio por el factor de hora máxima. El factor de hora 
máximo se encuentra entre 2,0 y 3,0. El factor a utilizar dependerá del tamaño 
de la población a servir, en este caso por tener una población futura mayor a    
1 000 habitantes, se utilizará 3,0. 
 
Qhm = Qmd(fhm) = 1,07(3,0) = 3,40 l/s 
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3.5.5. Obras de captación 
 
Las obras de captación son las obras  civiles y equipos electromecánicos 
que se utilizan para reunir y disponer adecuadamente del agua superficial o 
subterránea. Dichas obras varían de acuerdo con la naturaleza de la fuente de 
abastecimiento, su localización  y magnitud. El diseño de la obra de captación 
debe ser tal que prevea las posibilidades de contaminación del agua. 
 
3.5.5.1. Cajas de captación 
 
Es una estructura para captar y almacenar temporalmente los 
escurrimientos subsuperficiales (manantiales), que fluyen de una ladera o de un 
nacimiento para uso principalmente de consumo humano. 
 
 Finalidad y beneficios 
 
La caja de captación es un depósito construido para evitar la 
contaminación del agua de los manantiales y para crear una carga piezométrica 
(posición) para la operación de la línea conducción de tal forma que esté 
siempre llena y no haya entrada de aire en su interior.  
 
 Descripción general 
 
Son obras cerradas e impermeables que se construyen a base de 
concreto reforzados o de mampostería de piedra con diversas formas y 
dimensiones en función de las características del terreno y el aforo del 
manantial a aprovechar. Deberán construirse muros en ala que sirvan de 
pantalla a las filtraciones subsuperficiales, para que sean forzadas a ingresar en 
la cámara húmeda.  
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La instalación de la caja de captación requiere que se excave lo suficiente 
para encontrar las verdaderas salidas de agua, procurando que la entrada a la 
caja sea en la parte más baja. Se removerá el material de relleno que quede 
adyacente al aforamiento mismo, de tal manera que el acuífero quede 
completamente descubierto.  
 
La excavación para los cimientos tendrá una profundidad mínima de 0,80 
m. Es recomendable que la estructura de captación se proteja contra el 
escurrimiento superficial por medio de cunetas interceptoras, excavadas a 10 m 
de distancia aguas arriba de la caja. Las cajas deben contar con una tapa 
movible, para facilitar la limpieza de las mismas. No se requieren de tubos de 
ventilación, pero si de uno para la excedencia de volumen almacenado y otro 
para la extracción y conducción del agua hasta el tanque de regularización y/o 
almacenamiento. En la caja seca se instalará una válvula de control para la 
regulación del agua en la línea de conducción. 
 
 Estructuras complementarias 
 
Tubo de demasías, colchón hidráulico, desarenador, caja de válvulas, filtro 












3.5.6. Datos de diseño 
 
Sistema por gravedad 
 
Período de diseño    20 años 
Población actual    565 habitantes 
Población de diseño   1 025 habitantes 
Conexiones     112 conexiones 
Dotación     90 l / hab / d 
Caudal de aforo    1,39 l / s 
Tubería     PVC y HG 
Presión mínima    10 m.c.a. 
Presión máxima    40 m.c.a. 
Velocidad mínima    0,40 m / s 
Velocidad máxima    3,00 m / s 
% incremento longitud   5 
 
3.5.7. Diseño de la línea de conducción 
 
La línea de conducción es un sistema que transporta agua a presión por 
medio de tuberías, canales y túneles, desde la captación hasta el punto de 
distribución, que usualmente es un tanque de almacenamiento, a este tipo se le 
conoce como régimen forzado, y se diseña con el caudal de día máximo. En 
este trabajo se utiliza la conducción por medio de tuberías. 
 
 Finalidad y beneficios 
 
Las líneas entubadas tienen costos de mantenimiento bajos, disminuyen 
las pérdidas por filtraciones, se adaptan fácilmente a la topografía del terreno. 
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Son una alternativa económica en tramos de terreno rocoso, y mantienen la 
calidad del agua durante su conducción. 
 
 Descripción general 
 
La línea de conducción se debe trazar por los sitios que tengan la menor 
variación topográfica, se busca seguir las curvas de nivel en las faldas de los 
cerros, de tal forma que se evite al máximo los cambios bruscos de pendiente. 
Hidráulicamente no siempre la ruta más corta es la mejor, aunque puede ser la 
más económica, pueden requerir un continuo mantenimiento o incluso la 
reubicación. Las tuberías de poliducto o PVC deberán instalarse sobre una 
zanja excavada para tal fin. En terrenos rocosos, sujetos a incendios forestales, 
o en cruces de cauces se preferirá la tubería galvanizada. El diámetro mínimo 
para la línea de conducción debe ser de 1 1/2 pulgadas con velocidades 
mínimas de 0,4 m/s y máxima de 3,0 m/s. 
 
Para el diseño se usa la fórmula de Hazen & Williams: 
 
Hf =  






Hf = pérdida de carga (m) 
L   = longitud de tubería (m) 
Q  = caudal (l / s)  
C  = rugosidad en la tubería (PVC = 150 y HG = 100) 




Despejando la incógnita “Ф” de la fórmula de Hazen – Williams se 
obtiene el diámetro de la tubería a utilizar: 
 
∅ = [






Para los tramos siguientes la longitud se calcula con la diferencia del 
caminamiento superior e inferior. En este caso sería del manantial hasta la 
primer caja rompe presión. 
 
E − 0 = Caminamiento 0 + 000.00 
 
Cota = 999,70 m 
 
E − 14 = Caminamiento 0 + 900.00 
 
Cota = 896,40 m 
 
Q = 1,39  l/s 
 
L =  900,00 m(1,05) = 945,00m 
 
C = 150 
 
H = 999,70 − 896,40 = 103,30 m 
 
 La carga disponible es la diferencia de cotas entre el nivel cero del agua 




 Determinar el diámetro teórico 
 
∅ = (






 Por la pérdida que se da por la fricción en las tuberías, se debe calcular 
para diámetros superiores e inferiores al calculado y así mantener las presiones 
necesarias para el diseño, se debe tomar en cuenta que son diámetros 
comerciales. En este caso se puede usar el valor de diámetro: ø = 1,5” y ø = 1”. 
 
Calcular la pérdida de carga (Hf) 
 
Sustituyendo los valores correspondientes: 
 
Hf1 =
1 743,811 ∗ 945,00 ∗ 1,391,85
1501,85 ∗ 1,504,87
= 39,64 m 
 
Hf2 =
1 743,811 ∗ 945,00 ∗ 1,391,85
1501,85 ∗ 1,004,87
= 285,59 m 
 
Para verificar que los diámetros elegidos están correctos, el resultado de 
la pérdida del diámetro mayor debe ser menor a la carga disponible, en cambio 
le pérdida del diámetro menor lo contrario. 
 








= 244,60 m 
 
L1 = L − L2 = 945,00 − 244,60 = 700,40 m 
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Tomando en cuenta que la tubería PVC tiene una longitud de seis metros 
y las longitudes anteriores, se procede a calcular la cantidad de tuberías a 




















= 40,77 ≈ 41 tubos 
 
 Calcular la pérdida de carga reales (Hf ) 
 
Hf1 =
1 743,811 ∗ 700,40 ∗ 1,391,85
1501,85 ∗ 1,504,87
= 29,38 m 
 
Hf2 =
1 743,811 ∗ 244,60 ∗ 1,391,85
1501,85 ∗ 1,004,87
= 73,92 m 
 
Hf1 + Hf2 = Hf = 29,38 + 73,92 = 103,30     ok 
 
Como la sumatoria de pérdida de cargas es igual a la carga disponible, 
entonces se concluye que el cálculo es correcto. 
 
 Cálculo de la cota piezométrica 
  
Es la máxima presión dinámica en cualquier punto de una línea de 
conducción o distribución que alcanzaría una columna de agua si en dicho 
punto se colocara un manómetro. Es equivalente a la cota de superficie del 
agua en el punto de salida, menos la pérdida de carga por fricción que ocurre 
en la distancia que los separa. 
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Co = cota inicial del terreno 
Hf = pérdida por fricción o pérdida de carga 




CPz1 = C0 − Hf1 = 999,70 − 29,38 = 970,32 m 
 
CPz2 = CPz1 − Hf2 = 970,32 − 73,92 = 896,40 m 
 
 Cálculo de la presión hidrodinámica 
 
Por la presión atmosférica que se da en este tipo de proyectos al inicio del 
tramo es cero, pero la hidrodinámica se debe de calcular. 
 




PD = presión hidrodinámica al final del tramo 
CPf = cota piezométrica al final del tramo 








PD = 896,40 − 896,40 = 0 m 
 
Ya que la piezométrica final queda al mismo nivel que el terreno, no hay 
presión hidrodinámica por lo que habrá que rediseñar cambiando el diámetro de 
la tubería.  
 









V = velocidad del agua (m / s) 
Q =  caudal (l / s) 












= 1.92 m/s 
 





Resumen de los cálculos hidráulicos del primer tramo rediseñado con 
tubería de 2 pulgadas de diámetro. 
 













COTA DE TERRENO 
 







        
 
            

















0.60 - 3.00 
       
       






PRESION ESTATICA PRESION DINAMICA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
      
      9,75 989,95 0,00 103,30 0,00 93,55 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.5.8. Tanque de almacenamiento 
 
Estructura impermeable construida a base de concreto armado, 
mampostería o anillos metálicos, generalmente techada, ubicada en la parte 
alta del terreno para facilitar la distribución del agua por gravedad. Aunque 
puede ser también un tanque elevado si en caso la conducción o distribución 




 Finalidad y beneficios 
 
Estructura destinada al almacenamiento y regulación del volumen de 
agua disponible. Su función es almacenar en horas de bajo consumo (noches) 
para revertirlo en las de máximo consumo (mañanas, mediodía). 
 
 Descripción general  
 
Para este tipo de proyectos es usual elegir un período de vida útil 
dependiendo del incremento poblacional. El volumen del tanque de 
almacenamiento se estimara en función de un análisis de masas que considere 
la demanda horaria y del gasto de la tubería de alimentación. Para un gasto de 
alimentación de 1,0 litro por segundo (lps) se deberá tener en cuenta que este 
tipo de obra se aprovechará anualmente 31 536 m3. 
 
El reservorio hecho de concreto armado será de una resistencia mínima 
de 281 kg/cm2 (1:2:3) y se usarán varillas número 3. El tanque consta de un 
fondo de 30 cm de espesor, muros de sección rectangular (30 cm), losa maciza 
de cubierta (10 cm) provista de tapa de inspección, una caja de válvulas y 
escalera marinera. 
 
Las tuberías se ahogarán en el concreto y se impermeabilizarán 
debidamente una vez instalada todas las tuberías. El armado se hará con 
traslape de 60 veces el diámetro de hierro, con amarres espaciados para 
permitir la envoltura de la unión por el concreto.  
 





 Cálculo del volumen 
 
Se debe considerar un volumen de distribución o almacenamiento del 25 
% al 35 % del caudal medio diario o el 25 % del caudal máximo diario, para 
cumplir las normas de diseño. 
 
Vol =  
Qmd ∗ % almacenamiento ∗ 1 m




Donde:   
 
Vol = volumen del tanque 
Qmd = caudal medio diario 
 
Si se toma como base un almacenamiento del 30 % para el caudal 
máximo diario, dado que el caudal es grande en relación a la población, y 
considerando también que es un lugar de clima frio en la mayor parte del año. 
 
Vol =  
1,07 ∗ 30 % ∗ 86 400
1 000
= 27,73 m3 
 
 Se toma como capacidad real 30 m3. 
 
 Diseño estructural del tanque 
  
Normalmente se construyen con muros de concreto ciclópeo, concreto 
reforzado, mampostería reforzada, y cubierta de losa de concreto reforzado; en 
los tanques elevados, predomina el uso de acero. Debido a las características 
del terreno y los requerimientos de la red de distribución, los tanques pueden 
estar totalmente enterrados, semienterrados, superficiales o elevados. 
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Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 




a = 2,90 m  
b = 2,98 m   
CV = 200 kg/m²   
f'c = 281 kg/cm² 
Wc = 2 400 kg/m³   
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Sc = 90 kg/m² 
 








= 0,065 m 
 
Para el resultado mostrado, tomamos t = 0,10 m 
 
 Determinación del sentido de trabajo de la losa 
 











Resultado ˃ 0,5 por lo tanto, es una losa que trabaja en dos sentidos 
 
 Peso propio de la losa 
 
Wm = 2 400t + Sc = 2 400 ∗ 0,10 + 90 = 330 kg/m² 
 
 Integración de cargas últimas 
 







 Cálculo del momento según ACI (Método 3) 
 
Se calcula a partir de los datos anteriores, tomando en cuenta el tipo de 
caso, la tabla 12,3, 12,4 y 12,5 del libro de Nilson (páginas 378 - 380). 
 
Losa 1 = Losa 2 (Caso 6) 
 
M(-)a = 0,075 * 802 * 2,90^2 = 505,86 kg·m    
M(-)b = 0 kg·m    
M(+)a = 0,036 * 462 * 2,90^2 + 0,038 * 340 * 2,90^2 = 248,53 kg·m 
M(+)b = 0,027 * 462 * 2,98^2 + 0,032 * 340 * 2,98^2 = 207,39 kg·m 
 
Como el momento negativo en b es igual a cero, por definición se le 
asigna un tercio del momento positivo en b. 
 
M(-)b = 1/3 * M(+)b = 1/3 * 207,39 = 69,13 kg·m 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
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Los máximos momentos negativos de borde se obtienen cuando dos 
paneles adyacentes a un borde particular sostienen la totalidad de la carga 
muerta y viva; de ahí que el momento se calcula para esta carga total. Los 
momentos negativos en bordes discontinuos se suponen iguales a un tercio de 
los momentos positivos para la misma dirección. 
 
Para los momentos positivos se va a presentar, si acaso, muy poca 
rotación en los bordes continuos cuando la carga muerta actúa sola porque las 
cargas en los dos paneles adyacentes tienden a producir rotaciones que se 
cancelan entre sí o se balancean aproximadamente. 
 
Cálculo del peralte efectivo de la losa 
 
d = t − rec −
∅
2
= 10 − 2,5 − 0,5 = 7 cm 
 




f'c = 210 kg/cm²     
f'y = 2 810 kg/cm² 
b = 100 cm     
d = 7,0 cm  
 
Asmin = 40%Asviga ∗ b ∗ d = 0,40 (
14,1
2 810
) ∗ 100 ∗ 7 = 1,40 cm² 
 




Armado para Asmin usando acero número 3. 
 
      1,40 cm² ----- 100 cm 
0,71 cm² -----    S 
 
S = 0,71 ∗
100
1,40
= 50,71 cm 
 
Se usará 1 No. 3 a cada 0,25 m 
 
Calculando Asmin con S encontrado 
 
Asmin ----- 100 cm 
0,71 cm ----- 25 cm 
 
Asmin = 100 ∗
0,71
25
= 2,84 cm² 
 
Momento resistente del acero mínimo 
 
MAsmin = ∅ [Asmin ∗ fy (d −
Asmin ∗ fy
1,7 ∗ f′c ∗ b
)] 
 
MAsmin = 0,90 [2,84 ∗ 2 810 ∗ (7 −
2,84 ∗ 2 810
1,7 ∗ 210 ∗ 100
)] = 48 670,97 kg ∙ m 
 
Ya que el acero mínimo soporta todos los momentos toda la losa se 









Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Diseño de viga de soporte de losas 
 
En esta ocasión se tiene una losa en dos direcciones, y debido a las 
dimensiones de la misma, es necesario ubicar una viga de apoyo. Para el 








   
CV = 200 kg/m² 
Sc = 90 kg/m²  
f'c = 281 kg/cm²  
f'y = 2 810 kg/cm² 
L = 2,10 m     
r = 5 cm  
Atributaria = 4.32 m² 
 





= 0,13 m 
 





= 0,125 m 
 
Se utilizará b = 0,15 m. 
 
 
















∗ 0,25 m ∗ 0,15 m = 90 kg/m 
 




Cu = 1,7 CV + 1,4 CM = 1,7(200) + 1,4(768,86) = 1 416,40 kg/m² 
 






1 416,40 ∗ 2,102
12
= 520,53 kg ∗ m 
 





  ∗ b ∗ d  
 
Asmáx = φ ∗ ρbal ∗ b ∗ d 
 
φ=0,5 en zona sísmica; φ=0,75 en zona no sísmica 
 
Asmin =
14,1 ∗ 15 ∗ 20
2 810
= 1,50 cm² 
 
ρbal =
0,003 ∗ Es ∗ 0,85²f′c
fy(fy + 0,003 Es)
=
0,003 ∗ 2,06E6 ∗ 0,85² ∗ 210
2 810(2 810 + 0,003 ∗ 2,06E6)
= 0,1186 cm² 
150 
 
Asmáx = 0,50(0,1186)(15)(20) = 17,79 cm² 
 




El área de acero se procede a calcular por medio de los momentos 
encontrados y a partir de la fórmula de As. 
 














= 1,06 cm2 
 
Como el acero mínimo es mayor que el acero requerido se armará con 
acero mínimo. 
 




 En la cama superior, al centro, colocar como mínimo dos o más varillas 
corridas de acero, tomando el mayos de los siguientes valores: 
 
33 % del As calculada para el M     0,33*(1,06) = 0,35 cm²  




 En la cama inferior, al centro, colocar como mínimo dos o más varillas 
corridas de acero, tomando el mayor de los siguientes valores: 
 
50 % del As calculada para el M    0,50*(1,06) = 0,53 cm²  
Por lo tanto, usar 2 No. 3     2(0,71) = 1,42 cm² corridos 
 
Acero transversal (estribos): 
 
Nos sirven para mantener el refuerzo longitudinal en la posición deseada 
para contrarrestar los esfuerzos de corte; esto último en caso la sección de 
concreto no fuera suficiente para cumplir esta función. 
 
Cálculo del corte resistente: 
 






1 416,40 ∗ 2,10
2
= 1 487,22 kg 
 
Comparar con el corte último: 
 
Si VR ≥ VU la viga necesita estribos sólo por armado 
Si VR < VU se diseña estribos por corte 
 
 En nuestro caso en particular, VR ≥ VU (1 958,51≥ 1 487,22) por lo que se 












El armado será de varilla No. 2 @ 0,10 m 
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Diseño del muro del tanque 
 
El muro se construirá de concreto ciclópeo, ya que la piedra es un 
elemento de construcción que minimiza los costos y que además existe en la 
comunidad. El diseño del tanque consiste en verificar que las presiones que se 
ejercen sobre las paredes del tanque y sobre el suelo, no afecten la estabilidad 
del tanque. 
 
 Altura del tanque: 
 












= 2,77 ≈ 2,80 m 
 
Por lo tanto, la altura del agua en el tanque alcanzará 2,80 metros 
 











Peso específico del agua (γa)   =   1 000 kg/m³   
Peso específico del concreto (γc)   =   2 400 kg/m³   
Peso específico del concreto ciclópeo (γcc) =   2 500 kg/m³   
Valor soporte del suelo (asumido Vs)  = 25 000 kg/m²   
 
Determinación de la carga uniforme sobre el muro 
 
ωsobre−muro = ω del Atlosa + ω de viga perimetral + ω de vigas de soporte 
 
Peso del área tributaria de la losa sobre el muro 
 
ωAt = Cu ∗ At 
 
Donde 
Cu = integración de carga última 
At  = área tributaria de la losa sobre el muro 
 
At =  (
1
2
bh) = (0,5 ∗
2,98
2
∗ 2,90) = 2,16 m2 
 
Ahora sustituimos los valores 
 







Peso de viga perimetral 
 




Wviga−perimetral = 1,4(0,25 ∗ 0,40 ∗ 2,90 ∗ 2 400) = 974,40 kg 
 
Peso de viga de soporte 
 




Wviga−soporte = 802 ∗ 4,32 + 1,4(0,25 ∗ 0,15 ∗ 2,90 ∗ 2 400) = 3 830,04 kg 
 
Considerando el valor de cada carga encontrada, procedemos a calcular la 
carga sobre el muro. 
 
ωsobre−muro = 1 732,32 + 974,40 + 3 830,04 = 6 536,76 kg 
 
El peso total para un metro unitario de muro es entonces: 
 













Ahora si se considera el peso total como una carga puntual 
 
Pa = 2 193,54 
kg
m
∗ 2,98 m = 6 536,75 kg 
 









El momento que ejerce la carga puntual 
 
Respecto al punto c 
 
Ma = 6 536,75(0.4 + 0.20) = 3 922,05 kg ∙ m 
 
Fuerza activa o presión activa 
 
Fa = γagua (
1
2
b ∗ h) = 1000 (
1
2
∗ 2,80 ∗ 2,80) = 3 920,00 kg 
 
Momento de volteo respecto al punto c 
 
Mact = Fa ∗
H
3
= 3 920,00 (
2,80
3
) = 3 658,67 kg ∙ m 
 
Tabla XX. Cálculo de momentos respecto al punto C 
 
Fig. γ*Área=W (kg) Brazo (m) 
Momento 
(kg·m) 
1 2 500*(0,50*2,60*0,40) = 1 300,00 2/3(0,40) = 0,27 351,00 
2 2 500*(0,30*0,40) = 300,00 0,20 60,00 
3 2 500*(0,30*1,50) = 1 125,00 1,50/2 = 0,75 843,75 
4 2 500*(3,30*0,40) = 3 300,00 0,60 1 980,00 
     ΣWR = 6 025,00       ΣMR = 3 234,75 
 








Fd = Pa + WR = 6 536,75 + 6 025,00 = 12 561,75 kg 
 






3 234,75 + 3 922,05
3 658,67
= 1,96 > 1,5 
 








= 3,20 > 1,5 
 
Verificación de la presión bajo la base del muro 
 











3 234,75 + 3 922,05
12 561,75





















(1,52)(1) = 0,38 
 














= 14 324,80;  2 424,20 kg/m2 
 
Pmax  ˂  Vs  y  Pmin ˃ 0      →      14 324,80 < 25 000 y 2 424,20 > 0 
 
Por lo tanto éste resultado chequea de forma correcta, cumpliendo así 
toda función para la que fue diseñada el tanque en estudio, las dimensiones 
adoptadas para el muro son aptas para resistir las cargas a que estará sujeto. 
 
3.5.9. Red de distribución 
 
Se utilizó el método de redes abiertas tipo predial ya que las viviendas se 
encuentran a distancias superiores a los 100 m. Se tomará en cuenta que el 
análisis de redes abiertas, es el mismo al de la conducción de la sección 3.5.7 y 
ya que los cálculos que se realizan son los mismos solo se especificará el 


















DH DH Cota No. Caudal 
mts. Acum. Metros Viviendas l/seg 
        74 R74 Ramal A 278,04 278,04 721,52 12 0,5 
 
Ø Tubería Ø Coef. HF V Cota E.D. E.E. 
Nominal PVC (PSI) Inter. PVC m m/s Piezometrica m M 
         1" 160 1,195 150 5,26 0,69 735,59 14,07 19,34 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se toma en cuenta las siguientes consideraciones para el diseño: 
 
 El diseño se hará utilizando el caudal máximo horario (Qmh), con su 
respectivo factor hora máximo, con el fin de asegurar su correcto 
funcionamiento para el período de diseño. 
 
 Para el chequeo de redes, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
o El caudal que entra es igual al caudal que sale, en cada nudo 
 
o La presión dinámica estará entre 10 y 40 mca, excepto en puntos 
donde exista poco desnivel, se puede tener un mínimo de 6 mca. 
 







o Presión mínima en los nudos 10 mca 
 
o Caudal instantáneo --˃   𝐾 = √𝑛 − 1; donde k = 0.15 si n ≤ 55, k = 
0.20 si n ≥ 55, y n = número de viviendas en cada tramo.  
 
Considerado el número de viviendas a abastecer en cada ramal, se 
calcula el caudal de consumo y el caudal instantáneo, utilizando el mayor de los 
dos y mediante el criterio de continuidad, se determina el caudal de distribución 
en cada punto.  
 
3.5.10. Conexiones prediales 
 
Estas se construirán inmediatas al cerco de las propiedades, con el 
objetivo de que el costo de las conexiones sea lo más bajo posible. Debido a la 
variación de estas longitudes y para efectos de presupuesto, se asignaron tres 
tubos de PVC de ½” por cada conexión domiciliar; cada conexión está 
compuesta además por chorro de ½”, codos de 90°, llave de paso, etc. 
 
3.5.11. Obras de arte 
 
Todas aquellas que son útiles y necesarias para definir la trayectoria de la 
línea de conducción hasta la línea de distribución. 
 
3.5.11.1. Válvula de aire 
 
El aire disuelto en el agua, o aquel que quede atrapado dentro de la 
tubería, tiende a depositarse en los puntos altos del perfil de la tubería. La 
cantidad de aire que puede acumularse puede reducir la sección de la tubería y 
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por lo tanto, su capacidad de conducción. La cantidad acumulada de aire puede 
ser tanta que llega a impedir completamente la circulación del agua. 
 
Las válvulas de aire permiten tanto el ingreso como la salida de este, el 
acceso de aire se produce cuando se inicia bruscamente la salida del agua, 
como en el caso de una ruptura, de no contarse con una válvula de aire, 
pueden producirse presiones negativas dentro de la misma y se puede llegar a 
romper la tubería si es de PVC, o a colapsarse si es de acero. El diámetro a 
usar en una válvula de aire es normalmente de ¾ de pulgada. 
 
3.5.11.2. Válvula de limpieza 
 
Estas válvulas sirven para extraer de la tubería los sedimentos que hayan 
ingresado a la tubería, la cual tiende a depositarse en los puntos más bajos del 
perfil. Como válvula de limpieza se emplea una de compuerta, de diámetro igual 
al de la tubería que sirve, pero nunca puede ser menor de 2 pulgadas. 
 
3.5.11.3. Paso aéreo 
 
Aunque en el proyecto presentado no se utiliza paso aéreo, se detalla el 
procedimiento de diseño para fines académicos. Cuando es necesario salvar 
una depresión del terreno o atravesar un río es necesario emplear un paso 













Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
 Diseño del paso aéreo 
 
El diseño de un paso aéreo de 16 metros de luz se realizará con base a 
los datos siguientes: 
 
Diámetro de tubería = ¾”    
Longitud = 16 m = 52,50 pies 
 
o Cargas verticales 
 
Carga muerta (CM) 
 
CM =  Peso de tubería +  Peso de agua 
 




Peso del agua: 
 
Vol =  π (1/2 plg)² X 12 plg = 9,42 plg³ 
 
Wagua =  0,34 lb/pie 
 
CM =  2,31 lb/pie + 0,34 lb/pie = 2,65 lb/pie 
 
Carga viva (CV) 
 
Aunque se recomienda proteger la tubería con alambre espigado, se 
asumirá que esta podría ser utilizada por alguna persona para pasar de un 
extremo a otro, por lo que se distribuirá el peso promedio de una persona a lo 





 = 15 lb/pie 
 
La carga horizontal crítica en este tipo de estructuras, es la provocada por 
el viento. Para esto, se asumirá una velocidad de viento crítico de 70 km/h, la 
cual desarrollará una presión de 20 lb/pie². 
 

















o Integración de cargas 
 
Según el reglamento del ACI 318-05, cuando existen cargas de viento, la 
carga última está dada por: 
 
U′ = 0,75(1,4 CM + 1,7 CV + 1,7 Wviento ) 
 
U′ = 0,75(1,4 ∗ 2,65 + 1,7 ∗ 15 + 1,7 ∗ 2,08) = 25 lb/pie 
 
La U′ no debe ser menor de U′′ = 1.4CM +1.7CV 
 
U′′ =  1,4(2,65) + 1,7(15) = 29,21 lb 
 
Debido a que no cumple, se contemplará la carga más crítica para U’ 
entonces: 
 
U′ =  29,21 lb/pie 
 
o Tensión del cable 
 





= Tensión horizontal 
 
T = TH√1 +
16 d2
l2
= Tensión máxima 
 





U' = carga última 
l = luz 
d = flecha 
 
Para determinar la flecha (d) en pasos aéreos y puentes colgantes, el Dr. 
D.B. Steinman recomienda una relación económica entre flecha y luz, de l/19 a 
l/12, sin embargo, en pasos aéreos, regularmente da como resultado columnas 
(torres de soporte) muy esbeltas, por lo que se determinará la flecha 
cumpliendo con las condiciones de esbeltez 2 Lu/r < 22, según lo estableció en 
el reglamento de la ACI 318-05. 
 
Partiendo de d = l/12 = 16/12 = 1,33 m 
 
Y luego modificando d se obtienen las relaciones para calcular la flecha en 
paso aéreo de 16 metros. 
 
Tabla XXII. Cálculo de momentos respecto al punto A 
 
U (lb/pie) L (pie) d (m) d (pie) TH (lb) T (lb) TV (lb) 
29,21 52,50 1,33 4,36 2 308,20 2 508,09 981,19 
29,21 52,50 1,45 4,76 2 114,23 2 248,98 766,77 
29,21 52,50 1,60 5,25 1 916,91 2 064,58 766,78 
29,21 52,50 1,78 5,84 1 723,25 1 886,14 766,77 
 




El cable a utilizar es de ½” que resiste 17 171 lb de tensión, cuyo peso es 
de 0,43 lb/pie, al integrar el peso del cable a la carga muerta se obtiene: 
 
CM =  CM´ +  Wcable  =  2,65 + 0,43 = 3,08 lb/pie 
 
Mientras que la carga última será: 
 





= 2 157,66 lb 
 
T = 2 157,66√1 +
16(4,76)²
(52,50)²
= 2 295,17 lb 
 




La carga de tensión (Q), soportada por cada péndola está dada por: 
 
Q = U ∗ S 
 
Donde:   
 
U = carga última 




Q = 29.81(5.25) = 156.50 lb 
 
Para las péndolas se utilizará cable de ¼” de diámetro. 
 
De acuerdo con el Wire Rope Hand Book, sección 3, la longitud de 









U = carga última kg/m 
X = separación de la péndola, respecto de la torre de soporte más cercana, m. 
L = luz del paso aéreo, m. 
TH = tensión horizontal, kg. 
 














X = 2,00 m 
L = 16 m 
 
TH = 2 157,66 lb (
1 kg
2,204 lb





= 0,63 m 
 
Longitud de péndola = 2,00 – 0,63 = 1,37 m 
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A esta longitud se le debe agregar un 15 % por ataduras y dobleces, la 
longitud final será de 1,58 m, por dimensionamiento se utiliza 1,60 m 
 
o Torres de soporte 
 
Dimensiones de columna: 
 
b = 0,30 m     
h = 0,30 m 
f´c = 210 kg/cm²    
fy = 2 810 kg/cm² 
 








= 0,00068 m4 
 








= 0,087 m 
 
Lu = longitud libre de columna = 2,20 m 
Longitud total de columna = 2,20 + 1,20 = 3,40 m 
 










Como se puede apreciar, no cumple la condición, entonces se debe 




b = 0,40 m    
h = 0,60 m 
I  = 0,0072 m4   
r = 0,1732 m 
Lu = longitud libre de columna = 1,75 m 




 ≤ 22          →          
2(1,75)
0,1732
= 20,21 m 
 
20,21 ≤ 22 Ok  ⇒   trabaja como columna corta 
 
o Carga crítica 
 
 Para encontrar la carga crítica en una columna con un extremo 




























Pcr = 12 693,54 T 
 
o Refuerzo de columna 
 
Considerando que la columna únicamente trabajará a compresión, bajo 
carga axial muy pequeña ( TV = 782,50 lb = 0,36 ton), comparada con lo que la 
columna puede soportar, se usará el criterio de la sección 10.8.4 del reglamento 
ACI 318-83; el cual indica que cuando el elemento sujeto a compresión, tiene 
una sección transversal mayor que la requerida para las condiciones de carga, 
se puede emplear con el fin de determinar el refuerzo mínimo, el área efectiva 
reducida Ag no menor que 1/2 del área total, por lo tanto: 
 
Asmin = 0,01 (
Ag
2
) = 0,01 (
40 ∗ 60
2
) = 12 cm2 
 
Se reparte el área de acero en 4 varillas, entonces: 
 
4 No. 5 = 4 (1,91) = 7,64 cm² 
 
La carga última que puede resistir el As = 7,64 cm² es: 
 





PU = 0,85(210)(40 ∗ 60 − 7,64) + 7,64(2 810) = 448 504,66 kg = 448,500 T 
 
Pcr > PU     →      12 693,54 >  448,50 𝑇     𝑜𝑘 
 




Debido a que la carga que soporta la zapata es pequeña, se asumirá el 
peralte mínimo recomendado por ACI. 
 
Peralte mínimo encima del refuerzo interior = 15 cm 
Recubrimiento mínimo del refuerzo = 7,5 cm 
 
t = 15 + 7,5 = 22,5     →      t = 23 cm 
 
Vs = valor soporte del suelo = 15 000 kg/m² = 15 T/m² 
γs = peso específico del suelo = 1 500 kg/m³ = 1,5 T/m³ 
γc = peso específico del concreto armado = 2 400 kg/m³ 
γcpeo = peso específico del concreto ciclópeo = 2 500 kg/m³ = 2,5 T/m³ 
 















Integración de cargas que soporta la zapata: 
 
Tensión vertical      = 0,36 T 
Peso de columna = 2,4(2,75)(0,4)(0,6)   = 1,58 T 
Peso del suelo = 1,5(1)(1)(1)-(0,4)(0,6)   = 1,26 T 
Peso del concreto ciclópeo = 2,5((1)(1)(0,2))  = 0,50 T 
Peso propio de la zapata = 2,4((1)(1)(0,23))  = 0,55 T 




  ≤   Vs     →     
4,25 T
1 m²
  ≤   15
T
m2
     ok 
 
Carga última que soporta la zapata: 
 
Wuz = Fcu(Pz) = 1,65(4,25) = 7,01 T 
 
Verificación por corte simple: 
 
D = t − rec −
∅
2
= 0,23 − 0,075 −
0,0127
2
= 0,15 m 
 
Va < Vr 
 
Dónde:   
 
Va = corte actuante  














= 9,79 T 
 
0,35 ton < 9,79 T ok 
 
Verificación por corte punzonante 
 
Va = Wuz(Az − Ap) = 7,01[1





= 58,76 T 
 
3,07 < 58,76 T ok 
 


















b  = 100 cm    
d   = 15 cm 
fy = 2 810 kg/cm2   







Buscamos el área de acero: 
 
















Pmin = 0,4 (
14,1
fy
) bd = 0,4 (
14,1
2 810
) (100 ∗ 15) = 3,01 
 
Pc < Pmín     --˃     0,00025 < 3,01   ⇒  se usa Asmín 
 
Asmin = 0,002bd = 0,002(100 ∗ 15) = 3,0 cm
2 
 
Por seguridad se usará No. 4 @ 0,20 en ambos sentidos. 
 
o Anclaje (de concreto ciclópeo) 
  
Sobre estos elementos actúan tres tipos de cargas; la tensión del cable, el 
empuje del suelo y su propio peso. 
 
La tensión del cable, a su vez se descompone en dos fuerzas: una vertical 
hacia arriba que es contrarrestada por el peso propio del anclaje, si este es del 
tipo externo o descubierto, y por el peso propio y el peso del suelo sobre el 
mismo, si es del tipo enterrado. Otra horizontal que es contrarrestada por la 
fricción y el empuje del suelo, si es anclaje externo, y por la fricción y el empuje 




La verificación contra volteo, se simplifica debido a que: 
 
 El anclaje tiene forma de cubo, con longitud Y = h, en 
metros 
 
 El factor de seguridad debe ser mayor que 1,5, se asumirá 
1,6 
 
 Se aplica la ecuación ΣMR = 1,6 ΣMA para hallar h 
 
















∅ = tan−1 (
2
4
) = 26,57 ° 
 
T = 2 295,17 = 1 41,07 Kg = 1,04 T 
 
Tx = 1,04 cos 26,57 = 0,93 T 
 
Ty = 1,04 sin 26,57 = 0,47 T 
 
γcpeo = peso específico del concreto ciclópeo = 2 500 kg/m³ = 2,50 T/m³ 
γs = peso específico del suelo = 1 500 kg/m³ = 1,50 T/m³ 
Ángulo de fricción del suelo = 30° 
 
Ka =
1 − sin ∅
1 + sin ∅
=
1 − sin 30









































= 0,25 h3 ∗
h
3
= 0,08 h4 
 
o Verificación contra volteo 
 
Σ momentos resistentes > 1,8 Σ momentos actuantes ⇒ 
 
∑ MR = 1,8 ∑ MA 
 
Mp + W (
h
2








0,76h4 + 2,50h3 (
h
2








h = 0,88 m 
 




  >   1,5     →      
Cfs(W − Ty) + Pp
Tx + Pa
  >   1,5 
 
Cfs = 0,90 tan ∅ = 0,90 tan 30 = 0,52 
 
W = h3 ∗ γcpeo = 2,50h3 = 2,50(0,88)3 = 1,70 T 
 
Pp = 2,27 ∗ h3 = 2,27(0,88)3 = 1,55 T 
 




0,52(1,70 − 0,47) + 1,55
0,93 + 0,17
1,99  >   1,5     ok 
 
Por seguridad se construirá el anclaje con base, altura y espesor = 1 m. 
 
3.5.11.4. Paso de zanjón 
 
Si la depresión no es muy grande, se puede salvar mediante el 
denominado paso de zanjón, tal como está indicado esquemáticamente en la 
figura.  
 




Fuente: elaboración propia, con programa de AutoCAD. 
 
Nota: para los pasos aéreos y de zanjones solo se puede utilizar tubería 










El examen bacteriológico sanitario y químico indican que el agua cumple 
con todas las condiciones para ser potable, por lo que no hay necesidad de 
realizar un hipoclorador, entonces se optó a controlar la desinfección por medio 
de pastillas de tricloro. 
 
La cantidad de litros que se tratarán a través del sistema, será el caudal 
de conducción durante un día. Este caudal es de 1,39 l/s, haciendo un total de 
120 096 litros diarios. 
 
Las tabletas de tricloro son una forma de presentación del cloro: pastillas 
de 200 gramos de peso, 3 pulgadas de diámetro, por 1 pulgada de espesor, con 
una solución de cloro al 90 % y 10 % de estabilizador. La velocidad a la que se 
disuelve, es de 15 gramos en 24 horas. Para determinar la cantidad de tabletas 










G = gramos de tricloro 
C = miligramos por litro deseados 
M = litros de agua a tratarse por día 
D = número de días 




La cantidad de gramos de tricloro oscila entre 0,07 % y 0,15 %, este 
depende del caudal a tratar, se utilizará un valor del 0,1 %, por lo que se tiene: 
 
G =
0,001 ∗ 120 096 ∗ 30
90 %
= 4 003,20 ≅ 4,003 gramos 
 
Cantidad de tabletas =
4,003 gr
200 gr
= 20,02 ≈ 20 tabletas/mes 
 
 Lo cual significa que se necesitan 20 tabletas mensuales, y como la 
revisión se recomienda a cada 15 días, entonces serán 10 tabletas en cada 
revisión. 
 
3.7. Elaboración del presupuesto 
 
El presupuesto se integró con base al precio unitario, utilizando como base 
precio de materiales que se manejan en el área de Tecpán. Los materiales se 
cotizaron puesto en obra, en cuanto a mano de obra (salarios), se consignaron 
los que la municipalidad asigna a proyectos de infraestructura de obra civil. En 
cuanto a costos indirectos se aplicó el 30 por ciento de gastos administrativos, 












Tabla XXIII.  Presupuesto para sistema de abastecimiento de agua potable 
 





1 Replanteo topográfico 8,56 Km Q     498,32  Q    4 265,62  
2 Muestreo y calidad del agua 2,00 U Q  1 855,09  Q    3 710,18  
3 Captación brote definido 2,00 U Q  6 080,41  Q  12 160,82  
4 Línea de Conducción 4 210,00 m     
  Tubería PVC Ø 2" 160 PSI 4 210,00 m Q       88,07  Q370 774,70  
5 Línea de distribución 4 350,00 m 
 
  
  Tubería PVC Ø 3" 160 PSI 870,00 m Q     117,69  Q102 390,30  
  Tubería PVC Ø 2 1/2" 160 PSI 31,00 m Q       99,18  Q    3 074,58  
  Tubería PVC Ø 2" 160 PSI 116,19 m Q       88,62  Q  10 296,76  
  Tubería PVC Ø 1½" 160 PSI 89,52 m Q       72,62  Q    6 500,94  
  Tubería PVC Ø 1¼" 160 PSI 84,17 m Q       63,16  Q    5 316,18  
  Tubería PVC Ø 1" 160 PSI 791,45 m Q       59,88  Q  47 392,03  
  Tubería PVC Ø 3/4" 250 PSI 2 367,67 m Q       55,05  Q130 340,23  
6 Válvula de aire con caja 23,00 U Q  1 406,11  Q  32 340,53  
7 Válvula de limpieza con caja 23,00 U Q  1 488,01  Q  34 224,23  
8 Válvula de control con caja 5,00 U Q  1 381,63  Q    6 908,15  
9 Caja rompepresión 1 m³ 2,00 U Q  3 671,42  Q    7 342,84  
10 
Anclajes para tubería HG 
concreto armado 
25,00 U Q     430,41  Q  10 760,25  
11 
Tanque de distribución de 
mampostería de 30 m³ 
1,00 U Q56 940,89  Q  56 940,89  
12 Sistema de desinfección 1,00 U Q  4 680,00  Q    4 680,00  
13 
Conexiones prediales con 
contador 
112,00 U Q     956,07  Q107 079,84  
C O S T O    T O T A L    D E L    P R O Y E C T O Q956 499,07  
TOTAL $ 122 628,09  
  
Costo por vivienda 
Q    8 540,17  
$     1 094,89  
 






3.8. Programa de operación y mantenimiento 
  
 En esta parte del proyecto intervienen los miembros del COCODE como 
entes autorizados para, en este caso, regular el uso y tomar en cuenta toda 
circunstancia que pueda preverse en un tiempo futuro en el uso que se le dé al 
agua, que determine gastos extras a lo ya invertido desde un principio. Se debe 
hacer un cronograma para los tiempos de servicio y mantenimiento, 




El comité antes mencionado, velará por el uso adecuado del sistema y de 
racionar equitativamente el suministro, en caso de emergencia. Asimismo, debe 
dirigir al encargado del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema e 
implementar los mecanismos de seguridad adecuados que estén a su alcance 
para evitar actos de vandalismo contra el sistema y perjuicio a los usuarios. 
 
El comité debe efectuar el cobro de la tarifa, en la fecha estipulada; dicha 
tarifa incluye ingresos para cubrir gastos administrativos, reparaciones, cambios 
y mejoras en el sistema. Además tiene a su cargo llevar el registro de los 
usuarios conectados al sistema y otorgar nuevos derechos de conexión, sin 
rebasar la capacidad del sistema, para ello debe elaborarse un reglamento 
interno, esta actividad se recomienda que sea supervisada por la comunidad. 
 
Para que la administración sea funcional, la comunidad tiene que estar en 
completo acuerdo con los diferentes elementos que intervienen o que 
componen la misma, por lo que el comité, debe fijar la tarifa y los reglamentos 




 Operación y mantenimiento 
 
Para que la operación y mantenimiento sea de manera efectiva y 
constante, se debe delegar un fontanero asalariado que resida en un punto 
estratégico y que sea conocido por la mayoría de habitantes del lugar y de las 
comunidades vecinas, para realizar inspecciones periódicas a todos los 
componentes físicos del sistema, para garantizar su funcionamiento. 
 
Entre las actividades más comunes del fontanero están: detectar posibles 
fugas, efectuar reparaciones necesarias, alimentación y limpieza del sistema de 
desinfección, mantener limpia las unidades de maleza y velar por el buen 
funcionamiento de todas las obras complementarias. 
 
3.9. Propuesta de tarifa 
 
Tomando en cuenta el estatus económico de cada habitante y 
reconociendo que un sistema de agua potable no es solamente la fase de 
construcción, que se le debe dar una operación y un mantenimiento adecuado, 
para garantizar la sostenibilidad del mismo durante el período para el que ha 
sido diseñado. Entonces implica la necesidad de contar con recursos suficientes 
para operar el sistema, darle un mantenimiento preventivo y cuando así lo 
amerita también correctivo; dichos recursos solo pueden obtenerse a través del 
pago mensual de una tarifa que cada una de las viviendas deberá cancelar. 
 
 Costo de operación (CO) 
 
Representa el pago mensual al fontanero por revisión de tubería, 
conexiones domiciliares, mantenimiento y operación de los sistemas de 
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desinfección. Estimando que recorrerá 3 kilómetros de línea, revisará 20 
conexiones, atendiendo el cuidado y limpieza.  
 











CO = 1,43 (
8,95 ∗ Q 40,00
3
+





) = Q 567,23/mes 
 
 Costo de mantenimiento (CM) 
 
Este costo se utilizará para la compra de materiales del proyecto cuando 
sea necesario mejorar o sustituir los que estén instalados. Se estima como el 4 




0,004 ∗ Costo Proyecto
21
=
0,004 ∗ Q 956 499,07
21
= Q 182,19 / mes 
 
 Costo de tratamiento (CT) 
 
Este será el que se requiere para la compra y mantenimiento del método 
de desinfección, gasto mensual. 
 










 Costo de administración (CA) 
 
Representa el fondo que servirá para gastos de papelería, sellos, viáticos, 
etc. Se estima un 20 % de la suma de los anteriores. 
 
CA = 0,20(CO + CM + CT) = 0,20(Q 567,23 + Q 182,19 + Q 240,00) 
 
CA = Q 197,88/mes 
 
 Costo de reserva (CR) 
 
 Cantidad de dinero dedicada a cualquier imprevisto que afecte al 
proyecto. Será del 15 % de la suma de los costos de operación, mantenimiento 
y tratamiento.  
 
CR = 0,15(CO + CM + CT) = 0,15(Q 567,23 + Q 182,19 + Q 240,00) 
 
CR = Q 148,41 /mes 
 
 Cálculo de tarifa propuesta (TPr) 
 
TPr =





Q 567,23 + Q 182,19 + Q 240,00 + Q 197,88 + Q 148,41
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Se propone una tarifa mínima de Q 12,00 por servicio mensual. Este es un 
valor accesible para la población, de acuerdo a un sondeo que se realizó dentro 
de los usuarios. 
 
3.10. Evaluación socioeconómica 
 
Con esta evaluación se pretende conocer la probabilidad de que el 
proyecto propuesto contribuya en grado significativo al desarrollo de la 
economía en su conjunto y de que su contribución sea lo bastante grande como 
para justificar la utilización de los recursos que se necesiten.  
 
La evaluación de proyectos, por medio de métodos matemáticos y 
financieros, es de utilidad para conocer la rentabilidad que generarán. Para ello 
se utilizarán los métodos del valor presente neto y la tasa interna de retorno, 
que se describen a continuación. 
 
3.10.1. Valor presente neto 
 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
 
La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 
este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 
valor actual neto del proyecto. 
 
Costo de ejecución = Q 956 499,07, debido a la característica del 
proyecto, esta inversión no es recuperable y deberá ser proporcionada por 
alguna institución gubernamental, o no gubernamental. Para el análisis de VPN, 
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este rubro no se considerará debido a que se analiza si el proyecto es auto 
sostenible. 
 
Costo de operación y mantenimiento anual (CA); del análisis de tarifa se 
tiene: 
 
CA = (CO + CM + CT + CA + CR) ∗ 12 meses 
 
3.10.2. Tasa interna de retorno 
 
La Tasa Interna de Retorno trata de considerar un número en particular 
que resuma los méritos de un proyecto. 
 
Una inversión es aceptable si su tasa interna de retorno excede al 
rendimiento requerido. De lo contrario, la inversión no es provechosa. Debido a 
que el presente proyecto es de carácter social, es imposible obtener una tasa 
interna de retorno (TIR) atractiva; por lo que el análisis socioeconómico, que se 
realiza a nivel municipal para este tipo de inversión es de costo/beneficio, este 
se determina de la siguiente forma: 
 
Costo = Inversión inicial − VPN 
 
Las instituciones de inversión social, toman las decisiones con base al 
valor anteriormente obtenido y las disposiciones económicas que poseen. 
Según las expectativas de las entidades que colaboran con la municipalidad de 





De lo anterior se concluye que el proyecto, podrá ser considerado 
favorablemente por cualquiera de las instituciones que trabajan actualmente 
con la municipalidad. 
 
3.11. Evaluación de impacto ambiental 
 
La construcción de un puente modifica el medio y en consecuencia las 
condiciones socioeconómicas, culturales y ecológicas del ámbito donde se 
ejecutan. La evaluación puede verificarse en el siguiente formulario mediante la 




Tabla XXIV.     Evaluación de impacto ambiental 
 
Información del proyecto   
   
Nombre de la comunidad: Aldea Caliaj Lado Este  
Municipio: Tecpán  
Departamento: Chimaltenango  
   




Solamente las tomadas en 
campo y en escritorio para el 
diseño del proyecto 
Consideraciones de áreas protegidas:  
¿Se ubica el proyecto dentro de un área  protegida legalmente 
establecida? 
NO 
Nombre del área protegida: NO aplica 
Categoría de manejo del área protegida: NO aplica 
Base legal de la declaratoria del área protegida NO aplica 
Ente administrador del área protegida NO aplica 
Ubicación del proyecto dentro de la zonificación del área 
protegida 
No se encuentra dentro de 
zonas protegidas 
Por la ubicación del proyecto dentro de áreas protegidas del 
SIGAP: 
Este proyecto no requiere de un 
estudio de impacto ambiental 
   
   
Consideraciones sobre ecosistemas naturales  
¿Cruza el proyecto un ecosistema terrestre natural? NO 
Estado actual del ecosistema NO aplica 
   
Otras Consideraciones  
Zona de alto valor escénico NO 
Área turística NO 
Sitio ceremonial NO 
Sitio arqueológico NO 
Área de protección agrícola NO 
Área de asentamiento humano NO 
Área de producción forestal NO 
Área de producción pecuaria NO 
 








1. Se presenta a grandes rasgos información necesaria del municipio de 
Tecpán, Chimaltenango, con la idea de tener un panorama del clima y la 
topografía del lugar para que se pueda apoyar los diferentes estudios 
que se requieren para ambos proyectos presentados. 
 
2. Con ayuda del Centro de Investigaciones de Ingeniería y la Facultad de 
Ingeniería se desarrollaron los diferentes ensayos de laboratorio que son 
necesarios para el diseño del puente y la línea de conducción de agua 
potable. 
 
3. Para que el diseño del puente vehicular quede lo más exacto posible en 
cuanto a ubicación y necesidades estructurales, se implementaron los 
estudios correspondientes de suelos, hidráulicos e hidrológicos. En este 
caso se utilizó el programa HEC – RAS para el estudio hidrológico e 
hidráulico, puesto que este acerca a un valor real del comportamiento del 
río en cuestión, y con ello hay bastante confiabilidad en cuanto a 
dimensiones del puente. 
 
4. El costo del puente que se presentó es bastante factible para los 
habitantes del caserío Xetonox, ya que es un costo considerable si en 
caso fuera necesario la colaboración económica de los del lugar; aparte 
es un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Tecpán y posible 




5. Para el diseño de la línea de conducción y distribución de agua potable 
se realizó una topografía adecuada, de tal manera que se pueda elegir la 
mejor ruta a llevar la tubería, ya que con este estudio se pretende 
minimizar los costos de operación y ejecución. 
 
6. Se utiliza tubería PVC de 150 PSI en la mayor parte del tramo, tanto de 
conducción como de distribución ya que por ser un tramo relativamente 
grande llevará una cantidad considerable de tubería de diferentes 
diámetros, según cálculos realizados. En obras especiales como los 
pasos de zanjón se utiliza tubería galvanizada (HG) de 100 PSI ya que la 
presión del agua en estos puntos específicos aumenta 
considerablemente. 
 
7. El tamaño del tanque de almacenamiento presentado es producto del 
caudal, y otros factores a tomar en cuenta, ya que esto nos permite 
mantener la dotación que se necesita por casa. Además se utiliza 
material que se encuentra en el lugar para su elaboración. 
 
8. Con el análisis financiero realizado, queda una cuota mensual por casa 
que se ajusta a las necesidades económicas de los habitantes de dicho 
lugar, ayudándoles así a ser beneficiados con dicho proyecto. 
 
9. Se plantea el diseño de un paso aéreo ya que es una obra de arte 
especial en casos particulares, aunque no se deja planos para tal caso, 








1. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al puente cada seis meses, 
para que la vida útil de la estructura sea acorde al diseño realizado. 
Además se deben tomar prioridades y cuidar que los vehículos que 
circulen por el lugar no excedan el peso a la carga del diseño. 
 
2. La acera y el barandal se deben construir posteriormente a que las vigas 
se hayan deflectado libremente. 
 
3. Se sugiere colocar una capa de 5 centímetros de espesor de asfalto para 
proteger la superficie del concreto y eliminar así las irregularidades en la 
superficie de la losa de la superestructura. 
 
4. Todos los elementos de acero estructural del puente deberán cubrirse 
con dos capas de pintura anticorrosiva de diferente color, exceptuando 
los pernos que deberán dejarse correctamente engrasados. 
 
5. En lo posible, se debe evitar la explotación de bancos de materiales 
circundantes a las riberas del río para evitar posibles socavaciones en el 
futuro. 
  
6. Mantener un control por parte del fontanero de todas las obras de arte y 
las válvulas  instaladas para un mejor rendimiento de conducción y 
distribución. El fontanero deberá dar un resumen de las necesidades y 
las visitas realizadas para que se tenga mejor control en el 
mantenimiento de la red. 
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7. Para ambos proyectos, el cemento deberá ser fresco, sin terrones y 
almacenado en un lugar seco y bien ventilado. La grava será de los 
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Apéndice 1.   Ensayos de la fuente de manantial de la aldea Chichoy para 
el abastecimiento de agua a la aldea Caliaj, Tecpán, Chimaltenango 
 






















Fuente: Centro de Investigaciones de ingeniería (CII-USAC) 
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Continuación del apéndice 1 
 


























Fuente: Centro de Investigaciones de ingeniería (CII-USAC) 
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Apéndice 2.   Ensayos del puente vehicular sobre el rio Xetonox del 
caserío Xetonox, Tecpán, Chimaltenango 
 

























Fuente: Centro de Investigaciones de ingeniería (CII-USAC) 
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Continuación del apéndice 2 
 


























Fuente: Centro de Investigaciones de ingeniería (CII-USAC) 
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Continuación del apéndice 2 
 


























Fuente: Centro de Investigaciones de ingeniería (CII-USAC) 
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